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1. AISKINAMASIS RASTAS

Pastato, Vytenio g. 14, Marijampoléje atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas parengtas
pagal 2021 m. liepos mén. 27 d. sutartj Nr. CPO175697. Prie investicijy plano pridétas pastato energinio
naudingumo sertifikas Nr. KG-0505-00211, pastato energinio naudingumo klasé - F.

Investicijy planas yra ekonominé projekto dalis, kurios uzdavinys - pagal namo energinio
naudingumo sertifikato ir namo fizines buklés tyrimo ir/ar vertinimo duomenis pagristi namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemones, nustatant jy energinj ir ekonominj efektyvumg, investicijy dydj ir jy
paskirstyma buty ir kity patalpy savininkams ir nustatyti pagrindines techninés uzduoties salygas kitoms
projekto dalims parengti. Buty ir kity patalpy savininkams nustatyta tvarka patvirtinus Investicijy plang ir
gavus preliminary finansuotojo sutikima deél Projekto finansavimo ir/ar kredito suteikimo, kitos Projekto
dalys rengiamos vadovaujantis Statybos istatymu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
»STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE® 11 priedo nuostatomis.

Projektavimo ar statybos darbus vykdanéios jmoneés turi atlikti reikalingus (patikslintus) pastato
matavimus ar skai¢iavimus. Investicijy plane pateikti skai¢iavimai ir kiekiai gali skirtis nuo realiy rodikliy
del: 1) energijos taupymo ir kity pastato atnaujinimo priemoniy pasirinkimo; 2) dél skirtingy atnaujinimo
priemoniy numatomy projektiniy sprendiniy; 3) dél pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
idiegimo parengiamuoju laikotarpiu. Rengiant techninj darbo projekts ir planuojant rangos darbus, kiekius
biitina tikslinti. Darbams reikalingas techninis darbo projektas ir statybos leidimas.

1.1 Priemoniy paketai 2, I ir II.

1.2 Statinio projektas: Netipinis.

1.3 Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabuéio namo apZitiry aktai:

Kasmetinés apZitiros akto Nr. 682, Data 2021-05-11.

1.4 Investicijy plano rengéjo vizualinés apZifiros ar natiiriniy matavimy atlikimo aktai:

Vizualinés apZifiros akto Nr. PEK-VA-21-07-27/2, data 2021-07-27,

Natiiriniy matavimy aktas Nr. PEK-MA-21-07-27/2, data 2021-07-27.

1.5 Investicinio plano rengimo vadovas: Rimvydas PuZas kvalif. atestato nr. INV 0073 / 2016-05-26,
El p. info@pekas.lt, tel. nr. 8 686 20401

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI
1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

1.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) — plyty miras;

1.2. auk$ty skaicius — 5;

1.3. statybos metai — 1980.

1.4. namo energinio naudingumo klasé F, sertifikato Nr. KG-0505-00211, idavimo data 2021-08-11;
1.5. namui priskirto Zemés sklypo plotas - ;

1.6 atkuriamoji namo verté,  tikst. Eur (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis) ;
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2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir Kity

2240,53

i

1 lentele
Eilés Pavadinimas Mato | Kiekis, vnt. Pastabos
Nr. vit.
1 2 4 5

2.1.1. | buty skai€ius vnt. 40
2.1.2. | buty naudingasis plotas m? 2240,53
2,13, | hamonegyvenamosios paskirties patalpy vt

skaicius*

namo negyvenamosios paskirties patalpu 2
2.1.4. . m

bendrasis plotas
215 namo buty ir kity patalpy naudingasis 5

Pastato konstrukcijos tipas — plyty miras. U

2.2.1. o plota), iskaitant angokrasci m? 228627 | = 1,27 W/mzK. Sieny Siluminé varZa
angt plota), iskaitant angoxrascius netenkina Sivolaikiniy normy reikalavimy.
N o . Remiantis STR 2.01.02:2016 , Pastaty

222, | Jsormm sieny Silumos perdavimo W/m?K 1,27 energinio naudingumo projektavimas ir
koeficientas . C e

sertifikavimas®.
Cokolio tipas — G/B blokai.

2.2.3. | cokolio plotas m? 202,46 U = 0,42 W/mzK. Sieny Siluminé varza

netenkina §ivolaikiniy normu reikalavimy.
Remiantis STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
2.2.4. | cokolio silumos perdavimo koeficientas W/m?K 0,42 energinio naudingumo projektavimas ir

113

sertifikavimas
o 0

Vil

Stogas sutapdintas, prilydoma danga.
Stogo varza U = 0,85 W/m:K. Stogo

perdavimo koeficientas

2
2.3.1 stogo dangos plotas m 614,43 Siluminé varZa netenkina $iuolaikiniy
normy reikalavimy.
st020 ar perdaneos pastogéic Slumos Remiantis STR 2.01.02:2016 ,Pastaty
2.3.2. & p S05 pastoge W/m?K 0,85 energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas®.

MazZesnioji dalis seni, fiziskai susidévéje,

lotas

Silumos pralaidumo duris

2.4.1. | langy skaicius, i§ ju: vnt. 135 laidiis Silumai ir $al¢iuni. Likusi dalis
plastikiniai su stiklo paketais.
Remiantis STR 2.01.09:2012 “Pastaty
langy, pakeisty j maZesnio $ilumos energinis naudingumas. Energinio
24.1.1. - vnt. 111 . . . -
pralaidumo langus, skaiius naudingumo sertifikavimas”, langy Silumos
perdavimo koeficientas 1,7 W/mzK.
2.4.2. | langy plotas, i3 ju: m? 341,29
2421, Langg, pakeisty i mazesnio Silumos m? 279,66
pralaidumo langus, plotas
243 balkonu (lodzijy) dury skaiéius, i jy: vnt 40
Remiantis STR 2.01.02:2016  Pastaty
balkony (lodZiju) dury, pakeisty j maZesnio " energinio naudingumo projektavimas ir
2431 | .. . . s vnt. 32 . . - .
Silumos pralaidumo duris,skaiéius sertifikavimas®™. langy $ilumos perdavimo
koeficientas 1,7 W/m:zK.
2.4.4. | balkony (lodZiju) dury plotas, i§ ju: m? 70,40
2441 balkomy (lodziju) dury, pakeisty i maZesnio 2 56,32

2.5.1 langy skaicius, i ju vnt. 28
langy, pakeisty ] mazZesnio Silumos laidumo

2.5.1.1, | A&t Pakesiy | vnt 28
langus, skai¢ius
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Eilés Pavadinimas Mato | Kiekis, vat. Pastabos
Nr. vat.
1 2 3 4 5
2.52 | langy plotas, i§ ju: m? 82,06
2521, langu, pakeisty | maZesnio Silumos laidumo 2 82,06
langus, plotas
2.5.3. Jauko duru skaicius, i€ i vat 9 Kei¢iamos senos lvnt lauko, lvnt risio ir
& 218 JU 1 vnt tambiiro dirys.
dury, pakeisty j maZesnio §ilumos laidumo
2.5.3.1. | duris, skaiéius vnt 6
2.5.4. | lauko dury plotas, i3 jy m? 24,49
2541, durg, pakeisty § mazesnio Silumos laidumo m? 16,33
duris, plotas égﬁ
2.6.1. | riisio pérdéngmgs plofgs ”‘ Iﬁz - 484;04 ‘ NACa[))MSﬂ[ll‘;tlE; riisio perdanga.
riisio perdancos &ilumos perdavimo Remiantis STR 2.01.02:2016 , Pastaty
2.6.2. P & P W/m2K 0,71 energinio naudingumo projektavimas ir
koeficientas . . w
sertifikavimas®.

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuc¢iame name esan&ios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos
Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamuyjy ir negyvenamujy patalpy plota, sumuojamas gyvenamuyjy patalpy
(buty) naudingasis plotas ir negyvenamyjy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles negyvenamosioms
patalpoms taikoma tik bendrojo ploto sgvoka).

3. Namo konstrukceijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentelé
Eil. Nr. Vertinimo . I8samus biiklés apragymas Ivertinimo pagrindai
objektas 0 8 (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) (kasmetiniy ir neeiliniy
5 £ apZiliry, statybos tyrinéjimy
5 g ir vizualinés apzitiros akty
- Ed datos, registracijos
numeriai, vykdytojai)
Fasadinés sienos plyty miras, matosi jtrikimy ir
iStrupéjimy. Pastato iSorinés konstrukcijos nuolatos
3.1 iSorinés sienos 3 drékinamos. Neatitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastatu
energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®.
Cokolis G/B bloky. Vietomis nuogrindos nuolydis i
32 pamatai 3 pastato puse, drégmé patenka j pamatg. Neatitinka
STR 2.01.02:2016
Stogo danga sena, pasléta. Ventiliaciniai kaminai
33 stogas 3 prastos  biiklés.  Papildomas  termoizoliacinis
sluoksnis nejrengtas. Neatitinka STR 2.01.02:2016 Statinio vizualinés apsid
pZitiros
Didzioji dalis langy butuose pakeisti naujais, aktas Nr.
buty ir kity maZesnio ilumos pralaidumo PVC langais. Dalis | PEK-VA-21-07-27/2, 2021-
34. patalpy langaiir { 3-4 | langy seni, langy rémai fiziskai susideveje, | 07-27, apZiliros vadovas
balkony durys konstrukcija  nesandari.  Neatitinka STR Rimvydas PuZas
2.01.02:2016
balkony ar [stiklintg dalis’ b.alkor.n] plastikini?lvis' langai;. _KiFi
. lodZijy X balkopgl medmm rémy arba i8vis nestiklinti.
3.5. laikan&iosios 2-3 | Aptvérimai prastos biklés. Neatitinka STR
Konstrukcijos 2.01.02:2016
Fiziné buklé patenkinama, taiau papildomas
termoizoliacinis  sluoksnis nejrengtas. Silumos
3.6. riisio perdanga 3 laidumo koeficientas neatitinka STR 2.01.02:2016
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Eil. Nr. Vertinimo . I8samus biklés apra§ymas Ivertinimo pagrindai
objektas » 8 (defektal, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) (kasmetiniy ir neeiliniy
5 E apZiliry, statybos tyrinéjimy
b E ir vizualinés apZifiros akty
- E datos, registracijos
numeriai, vykdytojai)
bendrojo Laiptiniy ir risio langai pakeisti. Laukineés, riisio ir
37 naudojimo 34 tambiiro durys senos vienos laiptinés. Neatitinka
o patalpy langai ir STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
lauko durys projektavimas ir sertifikavimas®.
Vidaus Sildymo sistema vienvamzdé, paskirstymo
biiklé nepatenkinama, Silumos punktas senas,
reguliavimas nepatikimas, néra balansiniy ventiliy,
33 sildymo sistema | 2-3 sistema n.esubalallsuotg: Sildynp prietaisai ;eni, be
termostatiniy ventiliy. Sildymo sistemos
magistraliniy ~ vamzdyny  izoliacija  pasenusi,
neatitinka "STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir
oro kondicionavimas" reikalavimy.
Kar3to vandens sistemos magistraliniy vamzdyny
izoliacija pasenusi, neatitinka "STR 2.09.02:2005
39 karsto vandens 2.3 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas” o '
o sistema reikalavimy. Kar$to vandentiekio sistema su atskirais | Statinio vizualinés apZifiros
cirkuliacijos stovais, gyvatukai seni. Balansiniai aktas Nr.
ventiliai ant stovy nejrengti, sistema nesubalansuota. | PEK-V A-21-07-27/2, 2021-
Suriidije, nesandards Salto vandens vandentiekio 07-27, apzitiros vadovas
sistemos vamzdynai, neap$iltinti. Salto vandentiekio Rimvydas PuZas
3.10. vandentiekis 2-3 | sistema neatitinka "STR 2.07.01:2003 Vandentiekis
ir nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai".
Seni, nesandartis buities nuoteky sistemos
vamzdynai. Nuoteky Salinimo sistema neatitinka
341, | Duoteky 23 | "STR 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky
Salinimo sistema 1 e .
Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai"
- dini San. mazgai ir virtuvés védinami per ventiliacijos
3.12. vedimimo 2-3 | kanalus. Védinimas nepakankamas. Stogo védinimo
sistema N -
Sachtos prastos biiklés.
bendrieji Elektros skydai ir jy instaliacija pasene, neatitinka
313 elek?rosir 2.3 reikalavimy. Kabeliai maZo skerspjivio, izoliaf:ija!
T apdvietimo prastos bukles. Riisio patalpy Sviestuvai dalinai
irenginiai pakeisti. Zaibosauga nejrengta.

* vertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas (biitina remontuoti
nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekoneminiai nuostoliai dél papildomy pastato paZeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padétj, 2018-2020 metai.

Namo esamos biiklés energinis naudingumas jvertinamas pagal namo energinio naudingumo
sertifikatg Nr. KG-0505-00211, parengta vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.09:2012
»Pastaty energinis naudingumas. Namas atitinka F energinio naudingumo klase, skai¢iuojamosios namo
Siluminés energijos sanaudos pagal esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis yra 179,65
k'Wh/m?*/metus.

3 lenteléje pateikiamos faktinés Siluminés energijos sgnaudos namo patalpy Sildymui, pagal
paskutiniyjy 3-jy mety iki investicijy plano rengimo mety duomeny vidurkj ir nurodomos namo $iluminés
energijos sgnaudos patalpy Sildymui kWh/metus ir kWh/m? namo naudingojo ploto/metus. Taip pat
pateikiama paskutiniyju trejy mety Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy skai¢ius (3altinis
http://www.ena.lt/skaiciuokle/index.php) ir §iluminés energijos sanaudos vienam dienolaipsniui.
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3 lentelé

Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
4.1.1. skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos A
oy . N . 593763

sgnaudos patalpy Sildymui ir kar§tam vandeniui kWh/metus 265.01

ruosti pagal energinio naudingumo sertifikato kWh/m?/metus ’

duomenis
4.1.2. namo energinio naudingumo klasé klase F
4.1.3. fa;l::lnesvsillglmlgfs ;:e;'g;uﬂ(zstséa‘nguioipanr;c; y KWh/metus 223899

pataipy sildymui pagal anxstesniyjy 3-jy mety KWh/m2/metus 99,93

projekto rengimo mety vidurkj
414 nurodyty Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy dienolaipsnis 3586

skaicius ?
4.15 Siluminés energijos sanaudos patalpy 3ildymui kWh/dienolaipsniui 62.44

vienam dienolaipsniui i

4.2. pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis (nurodyti):

Eil. . o Skai(‘:iuojamosios

N Energijos sanaudy apibiidinimas energijos sqnaudps
) kWh/(m2xmetai)

1. Silumos nuostoliai per pastato sienas 89,17

2. Silumos nuostoliai per pastato stoga 17,62

3. - per grindis vir§ ne§ildomy védinamy riisiy 9,47

4. Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, $vieslangius ir kitas skaidrias atitvaras 27,73

5. Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 15,48

6. Silumos nuostoliai dél pastato védinimo 19,65

7. Suminés elektros energijos sanaudos pastate 33,44

8. Siluminés energijos sanaudos kar§tam vandeniui ruosti 85,36
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio
energinio naudingumo nustatymas

Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy energinis naudingumas
nustatomas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo jvertinimo metodika, pateikta statybos techniniame
reglamente STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas”. I$metamo Siltnamio efekty
sukeliangiy dujy (toliau — (SESD) (CO;) kiekio sumazejimas apskaiciuojamas pagal Tvarkos apraso 2 priede
pateikta metodika.

5 lentelé
. Mato Kiekis
Eil. Rodikliai T B Ser——
Nr. vnt. Esama padétis priemoniy priemoniy
paketas paketas
1 2 3 4 5 5
PROJEKTO RODIKLIAI
6.1. | pastato energinio naudingumo klasé klasé F C B
skai¢iuojamosios Siluminés energijos KWh/metus 593763 232231 216390
6.2. | sanaudos patalpy $ildymui ir kar§tam
vandeniui ruodti KWh/m2/metus 265,01 103,65 96,58

I8 ju pagal energija taupangias priemones:
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos
ar naujo $laitinio stogo jrengimas (i$skyrus
6.2.1. | patalpu pastogéje jrengimg) ir (ar) 17,62 2,11 1,97
perdangos po védinama §laitinio stogo
pastoge Siltinimas
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) kWh/m?/metus
Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)

6'2'2'. konstrukcijos defekty pasalinima ir 89,17 8,57 8
nuogrindos sutvarkyma.
6.2.3. | Butu Ir kity patalpy langy keitimas | 27,73 18,81 16,21
mazesnio Silumos pralaidumo langus.
6.4, Sllumlge§ energijos sanaudos kar§tam 8536 4876 4876
vandeniui ruosti
Skai¢iuojamujy $iluminés energijos
6.3, | Sanaudy patalpy Sildymui ir karstam procentais - 60,89 63,56
vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su
esamos padéties duomenimis
6.4. | iSmetamo SESD (CO) kiekio tony/metus - 84,24 87,93
sumazéjimas
s B klasé bus pasiekta atlikus namo sandarumo bandyma. Rodiklis mazesnis 1,5.
8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
7.1 lentelé
I PRIEMONIU PAKETAS
Eil. I¥laidy pavadinimas Preliminari kaina, | Santykiné kaina,
Nr. >1aidy pa m Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1. |statybos darbai, i viso: 892275,05 398,24
8.1.1 1§ ju: nt on 20n 27
statybos darbali, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms 852136,93 380,33
8.2. prOJekto_ _parengimas (1sl<.a1tant ekspertlzg, jei butina, ir projekto 6245925 27.88
igyvendinimo prieZidra, kuria vykdo Projekto vadovas)
8.3. |statybos techniné priezitira 17845,50 7,96
8.4. |projekto administravimas 9488,64 4,23
I§ viso: 982068,44 438,32
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7.2 lentele

II PRIEMONIU PAKETAS
Eil. IMlaidu pavadinimas Preliminari kaina, | Santykiné kaina,
Nr. " pavad Eur Eur/m?
1 2 3 4

8.1. |statybos darbai, i§ viso: 1004451,62 448,31
8.1.1 |i§jy:

statybos darbali, tenkantys energijos efektyvuma didinangioms priemonéms 945756,94 422,11
8.2. |projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei bitina, ir projekto

; .. = . . 70311,61 31,38

igyvendinimo prieZifira, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3. |statybos techniné prieZiiira 20089,03 8,97
8.4. |projekto administravimas 9488,64 4,23

I§ viso: 1104340,90 492,89

9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Investicijy ekonominis naudingumas nustatomas jvertinant investicijy paprastojo atsipirkimo laika
pagal projekto parengimo ir jgyvendinimo suvesting kaing ir pagal projekto jgyvendinimo i$laidas,
tenkan¢ias namo buto ir kity patalpy savininkams, atémus valstybés paramg. Taip pat jvertinamas
igyvendinamy energija taupanéiy priemoniy atsipirkimo laikas:

8 lentelé
Eil. Rodikliai Mato I priemoniy 1T priemoniy Pastabos
Nr. vnt. paketas paketas
1 2 3 4 5 6
9.1. investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:
9.1.1. pagal suvestine kaing metais 69 61
9.2. atémus valstybés parama metais 57 52
9.2. energija taupandiy priemoniy atsipirkimo laikas:
9.2.1. pagal suming kaing metais 53 47
9.2.2. atémus valstybés parama metais 30 28

Pastaba. Atsipirkimo laikas skaiiuojamas naudojant pastato naudingg plota ir skai¢iuojamajj energijos sutaupyma pagal
energinio sertifikato duomenis.

Il paketas

1 paketas
£ g
§ 100,00 g 100,00
= 80,00 > 80,00
g g
£ 6000 £ 6000
£ £
€ 40,00 S 40,00
2 3
é 20,00 é 20,00
= E
Z 000 Z 000
Prie§ Modernizavus Prie§ Modernizavus
modernizaciig modernizacijg
m Sildymas investicijy i$mokéjimas mSiidymas s investidijy $mokéjimas

Investlcuqekonormmonaudmgumo 1vert1mmas palhustruotas graﬁ§ka1, parodant santyklmuséllummes energijos
sanaudy poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo.
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11. Projekto finansavimo planas

10.1 lentelé

I PAKETAS
Eil. Nr. Lé3y Saltiniai Planuojamos léSos Pastabas
Suma, Eur | Procentiné dalis-
nuo visos sumos
%
1. 2 3 4 5
11.1. | planuojami léSy Saltiniai projekto
parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 |buty ir kity patalpy savininky nuosavos léSos
11.1.2 |kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1é30s Lengvatinis kreditas, su 3% metinémis
) 892275,05 90,86% palikanomis, paskola 20 mety
11.1.3 |valstybés paramos IéSos, kurios skiriamos
apmokant projekto parengimo, jo " o
administravimo ir statybos techninés 89793,39 2,14%
priezitiros islaidas
11.1.4. | kitos (ES paramos, savivaldybes ar kito
paramos tiekéjo 1é5os)
I8 viso:| 982068,44 100,00%
11.2. |valstybés paramos léSos, kurios bus
skiriamos kompensuojant patirtas iSlaidas,| 356398,05 36,30%
igyvendinus projekta, i3 jy:
11.2.1. ] projekto parengimo i§laidy kompensavimas 62459,25 100,00%
11.2.2. |statybos technmes priezitiros 18laidy 17845.50 100,00%
kompensavimas
11.2.3. PVrOJ.ekto 1gyvendm.1mo administravimo 948864 100,00%
i8laidy kompensavimas
11.2.4 | valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinan&ioms priemonéms
11.2.4.1 { kompensuojant 30 proc. investicijy, Vﬂl%!)és pacrama teikiama g?i
X3 -1 5 o1 pasiekKiama €nergimio naudingumo
tenkanciy Vyl,la,usytie_s mJStaFytoms_ energing 255641,08 30,00% Klasé ir skaifiuojamosios Siluminés
efektyvuma didinan&ioms priemonéms energijos sanaudos sumaZinamos ne
maZiau kaip 40 %
11.2.4.2 | papildoma valstybés parama kompensuojant 10 proc. $iy priemoniy jeyvendinimo kainos
valstybés paramos dydis kai jgyvendinant
11242 atnaujinimo projekta daugiabudiame name
' l. " |irengiamas atskiras ar modernizuojamas 1916,64 10,00%
esamas neautomatizuotas §ilumos punktas,
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy .
valstybés paramos dydis kai pertvarkoma ar
11242 keiciama Sildymo sistema, butuose ir kitose
' 2 “" | patalpose jrengiant individualios $ilumos 9046,94 10,00%
apskaitos prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar)
termostatinius ventilius.
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10.2 lentele

ITPAKETAS

Eil. Nr. Lésu 3altiniai Planuojamos 1é$os Pastabas

Suma, Eur | Procentiné dalis-
nuo visos sumos
0L

1. 2 3 4 5

11.1. |planuojami léSy Saltiniai projekto
parengimo ir jgyvendinimo laikotarpin

11.1.1 | buty ir kity patalpy savininky nuosavos lé3os

11.1.2 | kreditas ar kitos skolintos finansuotojo léSos 0 Lengvatinis kreditas, su 3% metinémis
) 1004451,62 90,95% palitkanomis, paskola 20 mety

11.1.3 {valstybés paramos lé3os, kurios skiriamos
apmokant projekto parengimo, jo

0,
administravimo ir statybos techninés 99889,28 9,05%
prieziiros i§laidas
11.1.4. |kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito
paramos tiekéjo 1é5os)
I8 viso:| 1104340,90 100,00%
11.2. |valstybés paramos léSos, kurios bus
:C»klrlam(_)s kom pfensumgn‘t patirtas iSlaidas, 30457994 35.70%
igyvendinus projekts, is ju:
11.2.1. |projekto parengimo i§laidy kompensavimas 70311,61 100,00%
11.2.2. |statybos tec_hmnés prieZitros i§laidy 20089.03 100,00%
kompensavimas
11.2.3. |projekto jgyvendinimo administravimo 0488.64 100,00%

18laidy kompensavimas

11.2.4 |valstybés parama, tenkanti energinj efektyvamg didinan¢ioms priemonéms

11.2.4.1 | kompensuojant 30 proc. investicijy, Valstybés parama teikiama l(;ai
.- . . .- ickiama C energinio naudingumo
tenkanciy Vyri nustatytoms energin pasield BV
fek 4 }(;.;usybfs tyto S em 283727,08 30,00% klasé ir skaitinojamosios Siluminés
elektyvumg didinancioms priemonems energijos sanaudos sumaZinamos ne

maZiau kaip 40 %

11.2.4.2 | papildoma valstybés parama kompensuojant 10 proc. §iy priemoniy jgyvendinimo kainos

valstybés paramos dydis kai igyvendinant
atnaujinimo projektg daugiabuciame name

] ]'21'4'2' irengiamas atskiras ar modernizuojamas 1916,64 10,00%
esamas neautomatizuotas Silumos punktas,
irengiami balansiniai ventiliai ant stovy .
valstybés paramos dydis kai pertvarkoma ar
11249 kei¢iama $ildymo sistema, butuose ir kitose
2 """ | patalpose jrengiant individualios Silumos 9046,94 10,00%

apskaitos prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar)
termostatinius ventilius.

Pastaba: | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos
nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir palikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinimu.
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13. DidZiausios leistinos ménesinés jmokos dydis:
13.1. ménesinés jmokos dydis, investicijy apmokéjimui (nejskaitant lengvatinio kredito paltikany)
1gyvendinus daugiabuéio namo atnaujinimo-(modernizavimo) projekta: 3,09 Eur/m2/mén.

I paketas:
[=((Ee-Ep)xKe/12) x K x Kp x Ka = ((265,01-103,65)x0,067/12)x2,2x1,2x1,3 = 3,09 Eur/m*/mén;

13.1. ménesinés jmokos dydis, investicijy apmokéjimui (nejskaitant lengvatinio kredito palikany)
1gyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo-(modernizavimo) projekta: 3,23 Eur/m2/mén.,

II paketas:
I=((Ee- Ep)xKe/12) x K x Kp x Ka = ((265,01-96,58)x0,067/12)x2,2x1,2x1,3 = 3,23 Eur/m*mén;

I - didZiausia daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka (Eur/m-
2 per ménes});

Ee - skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabuéio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimg (kWh/m-2 per metus);

Ep - skai¢iuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus, jgyvendinus daugiabuéio namo
atnayjinimo (modernizavimo) projekta (kWh/m-2 per metus);

Ke - Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje Investicijy plano rengimo diena
(Eur/kWh);

12 - ménesiy skai€ius per metus (mén.);

Kp - Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos poky¢io jvertinimo paklaidos
koeficientas — 2,2;

K - koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energija taupaniomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis, atsizvelgiant | Programos, priedo pastabos 4 punkts, - 1,2;

Ka - koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projekts jrengiami atsinaujinantys energijos 3altiniai
(saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir pana$iai) — 1.3.

Sios jmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy i$mokéjimo

laikotarpiui (iSskyrus tuos atvejus, kai didesnei imokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas).

14. Preliminarus kredito grazinimo terminas 20 mety (240 mén).
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17. Literatiiros sarasas

1. Lietuvos Respublikos valstybés paramos biistui jsigyti ar i$sinuomoti ir daugiabuciams namams
atnaujinti (modernizuoti) jstatymas (Zin.,1992,Nr.14-378;2000,Nr.56-1639:2002,Nr.116-5188; 2010, Nr.
125-6378);

2. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin.,l996,Nr.32-788;2000,Nr.84—2533;2001,Nr.101-3597
Nr. XII-2573, 2016-06-30);

3. Daugiabufiy namu atnauyjinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybes 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr.1213 (Zin.,2004,Nr.143—5232;2005,Nr.78-2839; 2008, Nr.
36-1282; 2009, Nr. 112-4776; 2012, Nr. 1-1);

4. Valstybés parama daugiabuciams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodZio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin.,2009,Nr.156-7024);
5. Daugiabu¢iy namy atnayjinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. Jsakymu Nr. D1-677 (Zin,.2009,Nr. 136-5963; 2011,
Nr. 139-6563; 2014, Nr. D1-365, Nr. D1-620; 2016, Suvestiné redakcija nuo 2017-11-01 Isakymas
paskelbtas: Zin. 2009, Nr. 136-5963);

7. STR 1.14.01:2014 ,,Pastaty ploty ir tirty skaiiavimo tvarka“

8. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®™.“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkri¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-754
(Jsakymas paskelbias: TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27896);

9. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.03:2003 ,,Statybiniy medZiagy ir gaminiy $iluminiy techniniy
dydziy deklaruojamosios ir projektinés vertés®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003
m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 372 (Zin., 2003, Nr. 80- 3670);

10. Lietuvos higienos norma HN 42:2009 ,,Gyvenamuyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas®,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.V-1081;
11. Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijos II (pagal 2020 m.
spalio mén. statybos resursy skaiiuojamgsias kainas), UAB ,,Sistela;

12. Kiti susije teisés aktai.
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PRIEDAI

Priedas Nr. 1 Pagrindiniai darby kiekiai ir jkainiai I paketas

: . . . Lo Ikainis Eur, Suma Eur,
PRIEMONE Priemonés apraSymas Mato vnt Kiekis be Pvm <0 PYM
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar navjo Stogas su parapetais m2 615 100 74415,00
S]a.lFm.]o Stogo Jrengimas (iSskyrus p"“?‘?” Balkony stogeliai m2 70 100 8470,00
pastogéje jrengimg) ir (ar) perdangos po védinama i
Slaitinio stogo pastoge Siltinimas. Stogeliai vir§ jejimy m2 13 120 1887,60
Balkony vidaus $iltinimas m2 765 90 83308,50
Sienos su angokra$¢iais
ventiliuojamas, apdaila plytelés m2 1731 140 293231,40
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, ar plokstés
jskaitant sieny (cokolio) konstrukeijos defekiy Cokolis po Zeme m2 212 95 24369,40
pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma Cokolis vir§ Zemes m2 203 110 27019,30
Balkono tvorelés §iltinimas m2 198 150 35937,00
Nuogrindos sutvarkymas m2 106 35 4489,10
Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas,
jskaitant susijusius apdailos darbus, j¢jimo laipty Metalinés durys m2 15,91 390 7507,93
remontg ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams
Saulés elektrines Fotovoltiniai saulés moduliai | kW 4 2170 10502,80
Buty langy keitimas rlzif;s?lo Silumos pralaidumo Plastikiniai buto langai ir durys | m2 75,73 180,00 16493,99
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos
balkony ar lodZijy konstrukefjos sustiprinima ir (ar) | ) iniad 10dziiy blokai 379,50 | 170 | 78063,15
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal m2
vieng projekta
Silumos punktas Silumos punktas KW 360 44 19166,40
Balansiniai ventiliai vnt 30 250 9075,00
SS Uzdaromoji armatiira vnt 60 50 3630,00
Navji radiatoriai su termostatais vnt 138 105 17532,90
Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas Dalikliné sistema vnt 135 120 19602,00
Sildymo magistralés m 384 22,5 10454,40
Sildymo stovai m 1089 22,9 30175,10
Suma: 90469,40
Karsto vandens magistralés m 200 29 7018,00
Kardto vandens stovai m 512 35 21683,20
) . Termobalansiniai ventiliai vnt 16 250 4840,00
Karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas
Ranksluoséiy dziovintuvai vnt 40 180 8712,00
KV UZzdaromoji armatiira vnt 32 50 1936,00
Suma: 44189,20
Ve%mh.acu os I rek.uperacp .O_S sistemy Ventiliacijos valymas butas 40 150 7260,00
pertvarkymas, keitimas ar jrengimas.
Elekira butams butas 40 250 12100,00
Bendro naudojimo elektros instaliacijos keitimas Elektra laiptinése I;?g:;?:: 15 350 6352,50
Elektra riisyje m2 162 13 254826
Buiting ek s Keit Nuoteky magistralés m 110 52 6921,20
t { 1 .
HIHITTY TuoteRy sistemos kettmas Nuoteky stovai m 304 35 12874,40
Pandusas Panduso 1m2 m2 18 200 4356,00
Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas Salto vandens magistralés m 100 35 4235,00
ar pertvarkymas. Salto vandens stovai m 256 52 16107,52
Viso: 892275,05
* Jkainiai pagal 2020 m. spalio mén. statybos resursy skai¢iuojamgsias kainas, UAB ,,Sistela ir
CPO.LT Rangos darbuy technines specifikacijas 2019 07 02
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Priedas Nr. 2 Pagrindiniai darby kiekiai ir jkainiai II paketas

PRIEMONE Priemonés apraSymas Mato vnt Kiekis Ik;l)i:]i)svlri;)r, S:l;n;\g\jr’
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo Stogas su parapetais m2 615 100 74415,00
Slaitinio stogo jrengimas (i8skyrus patalpy pastogéje Balkony stogeliai 2 70 100 8470.00
jrengima) ir (ar) perdangos po védinama $laitinio ’
stogo pastoge iltinimas. Stogeliai vir$ j&jimy m2 13 120 1887,60
Balkony vidaus 3iltinimas m2 765 90 83308,50
Sienos su angokrasciais
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, ventllmo_]amasl, ?(E??lla plytelés m2 1731 140 293231,40
jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty ar pioxstes
paSalinimg ir nuogrindos sutvarkyma Cokolis po Zzeme m2 212 95 24369,40
Cokolis vir§ Zemés m2 203 110 27019,30
Nuogrindos sutvarkymas m2 106 35 448910
Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, Metalinés durys m2 5,30 390 2501,07
jskaitant susijusius apdailos darbus, j&jimo laipty
remonty ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams Plastikinés durys m2 2,86 280 968,97
Saulés elektrinés Fotovoltiniai saulés moduliai kW 4 2170 10502,80
Buty langy keitimas | rlr:lllzgeussmo Silumos pralaidumo Plastikiniai buto langai ir durys m2 75,73 180,00 16493,99
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos
balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar) Plastikiniai lodijy blokai 577.50 170 118791.75
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal m2 ’ ’
vieng projekta
Silumos punktas Silumos punktas kW 360 44 19166,40
Balansiniai ventiliai vnt 30 250 9075,00
SS Uzdaromoji armatiira vnt 60 50 3630,00
Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas Nauji radiatoriai su termostatais vnt 138 105 17532,90
Dalikliné sistema vnt 135 120 19602,00
Sildymo magistralés m 384 22,5 10454.,40
Sildymo stovai m 1089 22,9 30175,10
Suma: 90469,40
Karsto vandens magistralés m 200 29 7018,00
Karsto vandens stovai m 512 35 2168320
Karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas Termobalansiniai ventiliai vnt 16 250 4840,00
Ranksluostiy dZiovintuvai vnt 40 180 8712,00
KV Uzdaromoji armatiira vnt 32 50 1936,00
Suma: 44189.20
Raisio lubos Rasio luby Siltinimas m2 485 30 17605,50
termoizoliacinémis plokstémis
e e o Ventiliacijos valymas butas 40 150 7260,00
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy Rek atorial ir kanal
pertvarkymas, keitimas ar jrengimas. ¢ uper‘jl;)}r;s;;r analy butas 40 1450 70180,00
Elektra butams butas 40 250 12100,00
Bendro naudojimo elektros instaliacijos keitimas Elektra laiptinése I;?llspt[é?:; 15 350 6352,50
Elektra riisyje m2 485 13 7629,05
Buitiniu nuoteky sistemos keitimas Nuoteky magistralés m 110 52 6921,20
iniy n s keitimas.
4 ! > Nuoteky stovai m 304 35 12874,40
Pandusas Panduso 1m2 m2 18 200 4356,00
Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar Salto vandens magistralés m 100 35 4235,00
pertvarkymas. Salto vandens stovai m 256 52 16107,52
Laiptiniy sienos m2 624 12 9060,48
Laiotiniu remontas Laiptiniy lubos m2 206 13 3240,38
Py Laiptiniy grindys m2 206 15 3738,90
Turéklai m2 104 20 2516,80
Viso: | 1004451,62
* Ikainiai pagal 2020 m. spalio mén. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas, UAB ,,Sistela ir
CPO.LT Rangos darby technines specifikacijas 2019 07 02
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1] 'q veﬁ:és v:enam kvadrat;mam metru:

metai}:
uztmram vandemuz ruoéi: kth{m2 meia;}

_Sumines elekiros energijos Sanaudos kWh/(m" metai): o

éfiu@gés ener.gzms sanaudos kar' ta M

MM i Elektros energqos sanaudas patal Py aps '''''''
G:)Pastato : mmkq xsmetamas COz kre&us, kgCsz(m’ met:«i' N

OC’Pasta 0 pmjektav Imas i (ar} sfa%yba fi nansum;ama Laezuvos Respub likos i ir (ar) Europos Sa;ungvc;;w
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr, KG-0505-00211

2 lapas’ 2 lapy

Pastato (10 dahes) unxkaius pa ato numens 1 898-000“ 3014 o
Pastato adresas \!ytamo 14, Maruampo§e Man;ampo!es sav.

'Pastato (Jo dalxeS) pask ms thx gyvenamaep pastata: (naman
Pastato (50 dahes? ésidomas potas m? 2445,
s”pmias mz :;446 3:: L

Pastaso (10 dahes) enprgxmo ﬁaudmgumo kiase . £
M NES ROD!KLIU VERT £8 VIENAM KVADRAT lNlAM MET RUI PASTATO (.30 DALIES) SlLDOMO PLOTO: A
: nihes energijos sqnauﬁas. .

Skaxétuo;amu;u meimlu aismau;manéios p;rmmes energxgos sqnaudu samykao 30 meimémxs :
neatsinalf naﬂéucs pvrmxnes energ:}as sanaudomxs verte vnt

Nmmmés ‘ ‘  A kas!més

' Notirs ’A $ka:tmés
68.20 130 62

" gip

S o pkzﬁat mz
244633

» Faréto buxtmviovandena ruczéxmo snstemos rrangos t;pas o ) o Sﬂdomx pfoia m2
é grengmys 1 él!umcs tmkiawgasiaic humes punktas R ?446 33

Paslato ap!mka i&metamas COz Kiekis (KgCOJ(m? metai):

Pastato (;o cialses) sandarumo skaaéxav:mo duomenys kartaf per vslanda

Nuorodos Esamesne mformacr;a; geuti aple pastato {io :da!res) T riew petaitl;
ekonomiskal efekiyvy energinio.naudingumo gerinima:; weww athaujinkbusta i
WWW Biya. E?
Serlifixato ¥davimo data: 2021-08-11 Sertifikato gdlicjimp terminas: 2031-08- ﬂ
Serlifikata istiave e “2:? ) . Atestato
ekspertas e Rimvydas Puzas Nr.0505
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Pastato energijos sanaudy skaitiavimo rezultatai
1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0505-00211

Skaxéxua;amcsms energiios
sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, KWhH/(m? metai)

Eil. ‘ ' ' Energijos sanaudy apibadinimas
N,

£ éllumos nu@stotrai per pastato sxenas RE-CK Ve R
2. S;lumos nuostoltax per pastato smga ) Ci7e2

3 WS §umos nunstoha; per pas’talo perdangas kunos nbo;as S oo o
a4 WSISu s nuostoisai per aistvaras kunos nbojasa S gruntu e
SRS -p‘ grmd;s :ant grunto e
B per hor;zomaha! pakraécxuose apsﬂtmtas grmdtsv ant grunto - oo
Tas - per - vertikaliai ‘pakrasdi ~556
R S | ;zcntahax pakraf;énuese apsu’tmtas grmdss ant grun o OOD e

idomy vedmamu rusm

~ pergringls Vir:

5 S;Iumos nuostoha, pér pastate langus s1og! angxus émesiangxus ir kztas
skaidrias atitvaras™ ]
6. &iiumos nuostoliai per pastato igorines duris ir vartus nejskaitant nuostoliy T oss

: dé dury varstymo

stato ;igmws §1Iummmstx tehus T 4548

7. 'fumos nuo&tohax perp

as’tato vedmtmo 1965 st i e

o Sl!umos nuostohaa del vzrénormmes x§orés oro mﬂtracsjns o e S
0. éﬁumos pntekej:maa is 1sores pastato Qod 111 s) Sildymo alkotarpau R T ya 87 o
oy e Saskotarpsu s e
Sz Sﬂumos nuostolaax kunuos pasiato (;0 dal 1es) §xidymo alkotarp;u T 3326 R

kempensuo;a gilumos prstekegxmax & jsoresir v&dlmax s;lumos ;ésxskynmal

13. Summés alektros energuos sgnaudos pastate

14, tek’tms energuos sanaudos pata!pq apévtetlmm

15. Snummes energlgas sanaudos karﬂam vandemux :uoé’uw T

16, Siumines energqos sanaudos pastatux érldyﬁ ‘

17. Si!ummes energ jjos sanaudos pastatux vesmtx o

* §ilumines energijos, sunaudotos pastatui {idyt, nuostolial. o

Pastaty energinio naudingumo W . 5 Atestato.
sertifikavimo ekspertas T Rimvydas Puzas Nr.0805
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2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0505-00211

Eil. | » F’nemonés pasta‘ao {;o dahes} energmlam

Nty . naudingumui gernti

1 .Pasta‘to sxen'x,g- :

4. "W‘Pasiato grindq antgr

Kasss pastatw

Klases pastatun

Silumines energijos

kiekis, kuyj galima
sutaupyt pastate
{jo dslies) Sildomo
ploto kvadratiniame
melre per metls,
idiegus priemong;
KWhi{m*metal)

Pastato (jo dalies) eneréinio naudingumo gerinimo rekomendacios

S Iummés energijos
dalis nuo dabartiniu
mety pastalo

{jo daligs) suvariojamo
energzjos Kiekio, kurig

gafima suteupyti
idiegus prigmong

‘pastau

‘ klages pas’{atut

Pastaly energinio naudingumo s

sertifikavimo ekspertas /MM Rimvydas PuZas

i tummas kad vasu szenu snumos perdavxmo ' 7843 0.44
koeficientas atitikty rexkaiavxmus C klases pasta’tuq .
2. Pastato stogly apsﬂtlmmas Ka ] stogq “ilarmos perdav;mo 15.08 0.08
kueﬁc;enias atitikty retkal avzmus kel Klases pastatul o
3. Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas, kad visy 0.00 0:00
iperdangq, Kkirios ribojasi su isore, Silumos pefdavimo
Kkaeficientas atitikly reikalavimis © kiases pas{atw ,
to apﬁﬂtnmmas kad jy Slumos 0.00 0.00
erdavime koeficient: Hikdy re!kalavumus G Kiases pastatw _
onta i pakraééiuose apé.lltmtq gnndq ant grumo ‘ 0.00 000
: aps;ltxmmas Kad fy Silusiros perdavime Koeficlentas atitikty
relkalaviriitis T Kiasés pastatul
6. }Vertxkahax pakraéésuose apsiltinty grmdq antgrunto apéummmas T oo - 0.00
kad ju $ilumos perdavine koeficientas atitikty reikalavimus C
‘ertikalialiir harxzontaha; pakraééluose apsdtmtq grmdq aﬂt R 000 k QOG o
:grunto apsiltinimas, kad 4 Slunios perdavimo Kegficientas
;aﬁt;j-ctu re;kalav;mus C kiases ‘pastatul
8. &ildomo rosio atitvary, Kurios fibojast su grunty, apsuimlmas 000 “0.00
kad iy gillimos perdavimo koeficientas atitikty relkatavimus C
9. 'Grmdq Virs: vedmamq pogfindziy apsiltinimas, kad ju §uiumos 0.00 " 8,40
perdawmo koeficientas afitikty retkala\flmus Cklases pastatux
s Grmdq vzré ﬂ€§1 doml,g védmamq i aps; tmtmas T ;u . 637 004
Silumos perdavimo koeficientas atitikty relkalavimus C kiasés
11, Pastato langy keitimas langais, atitinkandiais reikalavimus C 7.76 004
' 12 Pastafo iéonnu; ejxmc durq keitlmas i dunms atatmkanémm:s - 016 OOG T
re:kaiavzmus c klases pastatm
13 - Pasiato karsto bultmao vandens ruaéxmo sxstemos ‘;290 018 -
rekorstravimas, kad Siluminés energijos sanaudos karstam
vandeniui ruoén at Hikty reikalavimus C klasés pasiatun ,
14, Energqos sqnaudq & Tdymui su{aupymas s pastato §tldymo o 000 T oo
sisterna bty ;rengta pagal reikalavimus C kiasés pastatuf .
15, 'Mm;maius éﬂummes energuos pastatut Sildyti sutax;pymas jEiQU ) 11920 066
pasiatas atitikly C energinio haudingumo kiasg ir jo Sildymo
szstema atmktq re:kalavxmus C klasés pastatuz
Atestato
Nr.0505
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Priedas Nr. 5 Vizualinés apZitiros aktas

STATINIO VIZUALINES APZITUROS AKTAS

2021-07-27 Nr. PEK-VA-21-07-27/2
(data)

Marijampolé
(sudarymo vieta)

Statinio adresas: Vytenio g. 14, Marijampolé

Apzitros tikslas: statinio techninés baklés jvertinimas investi¢inio plano parengimui.

Eil. ApZiuros tikslas Pastebéti defektai, deformacijos, gedimai
Nr.
1 2 3
1. |Statinio  techninés biklés|Fasadinés Sienos  plyty miras, matosi jtritkimy ir
jvertinimas investicinio | iStriupéjirny. Fastato iSorinés konstrikcijos niolatos
plano parenginmui drékinamos.

Cokolis G/B bloky. Vietomis nuogrindos nuolydis i
pastato puse, drégme pa'teitzka:j pamatg.

Stogo danga sena, piisléta. Ventiliaciniai kaminai
prastos bikles. Papildomas termoizoliacinis sluoksnis
negrenglas. '

Kavsto vandens sistemos magistraliniy vamzdyny
izoliacija pasenusi.. Karsto vandentiekio sistema su
atskirais  cirkuliacijos  stovais. Salto  vandens
vandentiekio vamzdynai seni, suriidije, nesandariis,
neapsiltinti.  Gyvafukai seni. Néra balansavimo
ventiliy. Sistema nesubalansuota.

Vidaus §ildymo sistema vienvamzdeé, paskirstymo
bikle nepatenkinama, Silumos punkias  senas,
reguliavimas népatikimas, néra balansiniy ventiliy,
sistema nesubalansuota. Sildymo prietaisai seni, be
termostatiniy ventiliy. Sildymo sistemos magistraliniy
vamzdyny izoliacija pasenusi.

Buities nuoteky sistemos vamzdynai seni, nesandariis.
Elektros skydai ir jy instaliacija pasene. Kabeliai
maZo skerspiiivio, izoliacija prasios bitklés. Riisio
patalpy  $viestuvai dalinai pakeisti. Zaibosauga

nejrengta.
G o
Direktorius ’W‘;j Rimvydas Pizas
(apzifiros vadovo pareigos) {parasas) (vardas, pavardé)
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Priedas Nr. 6 Natlirinin matavimy atlikimo aktas

NATURINIY MATAVIMU ATLIKIMO AKTAS
2021-07-27 Nr. PEK-MA-21-07-27/2
Marijampolé

Statinio adresas: Vytenio g. 14, Marijampolé

Natlrinis matavimas: Dél darby kiekiy nustatymo Investicijy plano rengimui.
Statinio planuojamus statybos darby kiekius mustaté: Rimvydas PuZas

Investicijy plano rengéjas: Rimvydas PuZas

Eil. Pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vat.
Pagrindiniai ‘Planuojami darby kiekiai, nustatyti
daugiabutio atliekant
gyvenamojo matavimus vietoje*
namo;rodikliai ‘
1 2 3 4 5
ENERGINL EFEKTYVUMA DIDINANCIOS
PRIEMONES*
L. |Fasado sieny siltinimas, jskaitant siemy konstrikeijos m? 228627 m2 | Apiiltinamy sieny plctassu
defekty pasalining; angokraStiais ~1731 m2;;
ApSilunamy sietiy plotas balkohesu
angokradiais ~765:m2
Apsiltitamy balkono tvoreliy plotag ~
198 m2.
2. | Cokolio sieny Siltinimas, jskaitant-cokolio.sieny m? 202,46 m2 | ApSiltinamo cokolie plotas Zemiau
konstrikcijas defekny pasalintng irnuserindos nuogrndos ~212 m2;
subvarkymaq.. ' ApSiltinamo cokolio-plotas vir§
‘ nuogrindos ~ 203:m2;
Nuogrindos tvarkymas - 106.n2.
3. |Stogo Siltinimas, aippat ir #aijos.daiges ar iaijo ¥ 614,43 12 | Siltinamo stogo plotas s parapetais
$laitinio stogo jrengimos (isskvruspataliy pastoééie =615 m2; k
irenginig) iy (ar) perdangospo vedinama Slaitinio Stogo Balkony stogeliuy plotas ~ 70 m2;
pastoge Siltinimas, i#'(ar) laipt Stogeliy vir§ jéjimuy plotas ~ 13m2Zi
stogoipastoge frengimas:energing efektyvumg.didinanciy ' o
prigmoniy jrangai eksploarion; jeign pasiog
montiojami energing efekiyvimig didinarciy priemoniy
elementai i ' - .

4. |Langy ir balkony dury butiose iy kitose patalpose m? Naujy plastikipiy buty langy plotas~

keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo ldngtl:s* 75,73 m2;

5. |Balkony ar lodzijipjstiklinimas, jskaitant esamos m? Naujy plastikiniy balkony bloky plotas

laikanciosios konstrukeijos sustiprinimg i (ar) naujos ~57750' m2.
istiklindmo Konstrikeifos jrengimag pagal vieng projekty.

6. |Laiptiniy lavko dury ir tambiire dury keitimas,; jskaitant m? Naujy metaliniy laiptinés ir risio dury

susijusius apdailos daybus, jejimo laipt remonty v plotas ~15,91 m2;

pritaikymg nejgalinjy poreikioms Naujy. plastikiniy tamburo dury plotas
~ 2,86 m2;
Pandugas ~ 18 m2.

7. | Vedinimo sistemos suivarkymas arba pertvarkymas vnt Ventiliacijos atnayjinimas~ 40 buty
Rekuperatori ar kitos papildopios
vedminmo jrangos irengiinas ~40 batg

8. |Sildymo ir karSto vandens sistemy pertvarkymas o

keitimas:
8.1 |$ilumos punkio ar katilines (individualiy katily) ir karsto vnt Atnaujinimo §ilumos punkto Kiekis
vandens riosimo jrenginiy keitimas w pertvarkymas, taip 1 kompl. (360 kW)
pat ir aisinaujinanciy energijos Saltiniy (saulgs, véjo,
geoterminés energijos, biokuro ir pana§iai) jrengimas
8.2 |balansiniy ventiliy ant stovy jrenginids vat rengiarm) $ildymo sistemos balansinin
ventiliy kiekis ~ 30 vnt.; '
Trengianmy karSto vandens sistemos
termobalansiniy ventiiiy kiekis ~ 16vnit.;
UZdaromosios anmatiiros irengimas
kiekis ~ 98 vnt.

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas Puzas P —




1 2 3 4 5
8.3 |vamzdyny $iluminés izoliacijos gerinimas m Montuojamy Sildymo sisternos
magistraliniy vamzdyny ilgis ~ 384 m.;
Montuojamu Sildyino sistemos stovy ilgis
~1089 m.;
i\’[pxlmojaxxiq kar§to vandens magistraliy
ilgis ~200 m.;
Montuojamy karSto vandens stovy ilgis
~512 nig '
Gyvatukal ~ 40 vnt.
8.4 | 3fldymo prietaisy ir vamzdyny keitimas Vot Montuojamy nanjy su termostatiniais
ventiliais radiatorin skaigiug ~138 vt
85 | Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar-dalikliy Vnt Montuojamy dalikliy skai€ius ~ 135 vat.
sistemos ir (ar) termostatiniy ventilty jrengivias butuose ir '
kitose pa'!aipo;s’_é
9.. | Bendro riaudojimo eleldros instaliacijos keitimas: Atnanjinama elekira< 40 bufai;
Atpanjinama laiptiniyapSvietimas
~15 aikSteliy; ‘
Atnavjinama risio:ap§vietimo-élekira
~ 485 pid.
Y0! | Atsinayjinanéiy Saltiniy jrengimas Saules eleldrinés:elektros gamybail
~i 4 kW
11. | Rizsio luby. Siliinimas 484,04m2  |Rusio luby Siltinimag ~ 485 m2.
IL |KITOS NAMO ATNAUJINIMO
{(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES*
12. | Nuoteku Salinimo inZinerings sistemos m Morntuojamy bilitibiy dusteky; sistemos,
agistraliniy vamzdymyilgis < 110
Nuoteki sisteinos stoviyilgis ~304 m..
13. |Geriamojo vandens sistemos ir frenginiy keifimas ar m Monmojamy $alio-vandens magistraliy

pertvarkymas.

Jgis~100ms;
Salto vandens stovy ilgi'~256i4.

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas PuZas

pakélimas, sieny pasuk3téjinias ir £.1))

Nattirinius'matavinus atliko:

MB ;;Pekas® direktorius

Rimvydas Puzas:




Priedas Nr. 7 Fotofiksaciné medZiaga
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Priedas Nr. 8 Tipinio auksto planas

KETAS

AL
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