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Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé

I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabu¢io namo esanfio Kauno g. 74, Marijampolé, atnaujinimo (modernizavimo)
investicinis planas rengiamas pagal sutartj Nr. CPO173161, techniné uzduotis parengti daugiabudio
gyvenamo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicinj plang (dokumentai kuriais remiantis
rengiamas daugiabucio atnaujinimo investicinis planas: pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr.
KG-0018-00784, pastato statinio vizualinés apziliros aktas Nr. AK 21/07-01/02). Daugiabuéiui namui

netaikomas nei vienas i tipiniy techniniy projekty patalpinty BETA tinklalapyje (www.betalt.It).

Projektas atitinka Marijampolés miesto teritorijos bendraji plang (patvirtintg 2017 m. rugséjo mén. 25 d.
Marijampolés savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-29).

Ataskaitoje pateikti investiciniai skaiCiavimai gali skirtis nuo realiy dél 8iy priezaséiy:

1 —energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientaciné, todél darby atlikimo
konkurso metu gali kisti;

2 —energetiniy 18tekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés ar $ilumos tiekimo
imoniy aptarnaujanciy minétus objektus, politikos, infliacijos bei kity prieZaséiy;

3 —skelbiant darby atlikimo konkursa, statybos darbus vykdanios organizacijos objekie turi atlikti
visus tam reikalingus (patikslintus) skaigiavimus;

4 - daugiabutio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas negali biiti naudojamas kaip pagrindas
tiksliems darby kiekiams ir tiksliai darby bei medZiagy kainai nustatyti, kadangi $iame daugiabugio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekte skaiiuojant investicijas remtasi sustambintais statybos darby kainy
apskai¢iavimo jkainiais ir metodika.

Visi pasitilymai yra pateikiami kaip prieSprojektinis sprendimas projektavimo darbams.

Investicinio rengéjai:

Pareigos: Vardas, pavardé: Tel. Nr. Atestato Nr. |ISduotas Pretestas iki
Direktorius V. Suksteris 869825193 - - -
Direktoriaus pav. {R. Kiveris 868721653 0091 2015-01-16 2025-01-16
InZinierius D. Barysa 862027381 0018 2016-12-16 2021-12-16
0026 2015-05-21 2025-05-21
INV 0067 |2015-03-17 -
UAB ,,Terma Consult“, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595,
reg, Nr. 008070, tel.: 869825193, 862027381, info@termaconsult.lt 3
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Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (toliau — namas) TIPO
APIBUDINIMAS
1.1. Namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas) — Plyty miiras;
1.2. Auksty skailius —35;
1.3. Statybos metai, tipinio namo projekto,
pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.
(jeigu yra) - 1970;
1.4. Namo energinio naudingumo klasé, ~-F;
sertifikato Nr., i§davimo data ~KG-0018-00783, 2021.07.23;
1.5. Namui priskirto zemés sklypo plotas, m? — iray néra;
1.6. Atkuriamoji namo verté, tiiks. Eur — jraSy néra;
(pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis)
2.  PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI
1 lentelé.
Eil. |Pavadinimas Mato vat. | Kiekis, vnt. Pastabos
Nr. o , ; ,
2.1. |Bendrieji rodikliai ' '
» Remiantis nekilnojamo turto registro
2.1.1. |Buty skaiius vat. 45 centrinio duomeny banko i¥raso
duomenimis.
. . ) Gyvenamosios paskirties patalpy
2.1.2. {Buty naudingasis plotas m 1895,68
plotas
213 Namo negy.vve.namosms paskirties vt 0 Néra
patalpy skaiius*
214, Namo Degyvenamosios paskirties o 0,00 Néra
patalpy bendrasis plotas
Namo buty ir kity patalpy naudingasis ) . .
2.1.5. (bendrasis) plotas (2.1.242.1.4) m 1895,68 |Gyvenamosios paskirties patalpos
2.2. [Sienos (plyty miras) ; L
Fasadiniy sieny plotas (be
. N
291 ISoriniy sieny plotas (atémus langy ir o 257114 cokolio ir pamaty) 2191,28 m
77 |kt. angy plota), jskaitant angokraséius ’ Angokra§¢iy plotas
379,86 m’.
UAB ,,Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,
reg, Nr. 008070, tel.: 869825193, 862027381, info@termaconsult.lt 4
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ISoriniy sieny filumos perdavimo

plotas

222, . W/m2K 1,27
koeficientas
Nesiltintos
Cokolio plotas
2.2.3. |Cokolio plotas m 266,24 12582 m’
Cokolio dalies grunte (1,20 m
gylio) plotas 140,42 m?.
294 Cokoh'o Silumos perdavimo W/m?K 270 N
koeficientas Betono bloky, nesiltintas.
. _|Stogas (sutapdintas) i
2.3.1. |Stogo dangos plotas m? 641,34 Stogo plotas
641,34  m?
Stogo ar perdangos pastogéje Silumos
2.3.2. 16 koefici W/m?K 0,85
perdavimo koeficientas Papildomai neapéiltintas
 |Butyir kity patalpy langai ir ' -
2.4. |balkony durys o
. Langai gyvenamosios paskirties
2.4.1. |Langy skailius, 18 jy: vnt. 135 p atan 0;
135 vnt.
2411 Langy, pakeisty i maZesnio Silumos it 123 Plgstlklmq langy yra
© 77 |pralaidumo langus, skaidius ) 123 vot.
2.4.2. |Langy plotas, 8 ju: m? 330,60 |Gyvenamosios paskirties patalpose
Langy, pakeisty } maZesnio Silumos ) . L
24.2.1 Jaidumo langus, plotas m 301,60 |[Gyvenamosios paskirties patalpose
2.4.3. |Balkony (lodZijy) dury skaiéius, i ju: vnt. 65 Gyvenamosios paskirties patalpose
Balkony (lodZiju) dury, pakeisty | _
2.4.3.1 imaZesnio §ilumos pralaidumo duris, vat. 57 Gyvenamosios paskirties patalpose
skai&ius
2.4.4. |Balkony (lodZijy) dury plotas, i$ ju: m? 119,60 [Gyvenamosios paskirties patalpose
Balkony (lodzijy) dury, pakeisty |
2.4.4.1 |maZesnio §ilumos pralaidumo duris, m? 104,88 |Gyvenamosios paskirties patalpose

UAB ,,Terma Consult™, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,

reg, Nr. 008070, tel.: 869825193, 862027381, info@termaconsult.lt
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Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé
Bendro naudojimo patalpu
, (laiptiniy, riisiy, Silumos punkty ir
_2.5. |kt langai ir lauko durys
2.5.1. |Langy skaicius, i% ju: Vit 45 Laiptiniy langai 39 vnt., rGisio langai
6 vnt.
2.5.1.1 Lang};, pakeisty | maze.s?m Silumos vnt. 45 Laiptiniy ir risio langai
pralaidumo langus, skaiéius
i - Laiptiniy langai 45,34 m2, rtsio
. 2 (=) > H
2.5.2. {Langy plotas, 18 ju: m 48,22 langai 2,88 m2
2521 Langg, pakeisty | mazesnio Silumos m? 48,22  |Laiptiniy ir risio langai
pralaidumo langus, plotas
Pagrindinio jé&jimo laiptinés lauko
2.5.3. |Lauko dury skaidius vnt. 9 durys 3 vnt., tambfiro durys 3 vnt.,
jéjimo i rasj lauko durys 3 vnt.
Pagrindinio j&jimo laiptinés lauko
durys 8,81 m2, tamburo durys 8,81
2 > ] >
2.5.4. |Lauko dury plotas m 25,03 m2, jéjimo j ris lauko durys 7,40
m2
Grindy vir§ nesildomo riisio plotas,
2.6.1. |RGsio perdangos plotas m? 465,00 |nevertinant vidaus pertvary uzZimamo
ploto.
Riisio perdangos Silumos perdavimo . e .
2.62 . WimK 0,71 Grindys vir§ neildomo riisio
koeficientas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabudiame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir
pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamuyjy
ir negyvenamyjy patalpu plota, sumuojamas gyvenamuyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir negyvenamyjy patalpy bendrasis
plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo
ploto sagvoka)

UAB ,,Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,

reg, Nr. 008070, tel.: 869825193, 862027381, info@termaconsult.It
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Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé

3.

NAMO KONSTRUKCIJU IR INZINERINIU SISTEMU FIZINES-
TECHNINES BUKLES JVERTINIMAS

2 lentelé.
,' : : 8 i .‘ tt'l ; : %d 0" . ," - L
e Son - I8samus biiklés apraSymas !v‘:,x: ”," IflOvl?filgl md@ (k?‘s‘“?__“{'g "
Eil. | Vertinimo | Bendras L Lo neeiliniu ap7iiiry, statybos tyrinéjimny
o s (defektai, deformacijos, oo robe el e e
Nr. | objektas |[ivertinimas Ca g8 1r vizualinés apZioros akty datos,
, : nusidévéjimo lygis ir pan,) o L L
registracijos numeriai, vykdytojai)
Statinio ‘Vizualinés épiiﬁros aktas AK
21/07-01/02, vykdytojai: UAB “Terma
31 ISorinés - Sienos plyty miiro, ne§iltintos. ]C)onsult énzmleri?igo'?l\s/}lltﬁntas I
" |sienos 7 Vietomis sienoje matosi jirfikimai. onafasj arysa, arijampoles
buty fikis"
Pamatai betono bloky be
3.2, [Pamatai 3 hidroizoliacijos. Ne visu perimetru
irengta nuogrinda.
Stogas sutapdintas, danga pakeista.
3.3. |Stogas 3 Stogo perdanga papildomai
neapsiltinta.
Buty ir ki .
;23 ir kity 90 proc. langy ir balkono dury
pata’pd butuose pakeisti PVC konstrukcijos
3.4. jlangaiir 3 . . L.
langais su vienkameriu stiklo
balkono aketu
durys P ’
Balkony ar
lodzijy . ‘-
Jaikan®io Viso yra 65 balkony. IS jy 16
35 | 3 istiklinti Siuolaikine stiklinimo
S108 konstrukcija
konstrukei
jos
Riisio Grindys vir§ nesildomo riisio
3.6. erdanca 3 patenkinamos bikés, perdangos
perdang ilinkiy nepastebéta.

UAB ,,Terma Consult”, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,
reg, Nr. 008070, tel.: 869825193, 862027381, info@termaconsult.It
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Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé

Bendrojo Laiptiniy ir rasio langai pakeisti.
naudojimo Laiptinés ir j &imo | r@isj lauko
3.7. |patalpy 3 durys metalinés. Riisio lauko durys
langai ir metalinés. Tamburo durys senos
lauko durys medinés.
Pastatas Sildosi centralizuotai 1§
miesto Silumos tiekimo tinkly.
Silumos punktas su kar§to vandens
3.8 Sildymo A ruodimu. Sildymo sistema
" |sistema ° vienvamzdé, radiatoriai ketiniai ir
plieniniai be termostatiniy ventiliy.
Sildymo sistemos vamzdynai seni
nekeisti, stovai nesubalansuoti.
. Karstas vanduo ruo§iamas $ilumos
Karsto o .t 1o
punkte esanéiame ploksteliniame
3.9. [vandens 3 - . .
. Silumokaityje. Vamzdynai seni, tik
sistema . .
atskiros atkarpos pakeistos.
. Salto vandens tiekimo vamzdynai ir
Vandentie S .
3.10. Kis 3 stovai nusidévéje. Atskiros atkarpos
pakeistos.
Buitiniy nuoteky sistemos
Nuotekny . q'”kq .. .
. e magistraliniai vamzdynai ir stovai
3.11. |3alinimo 3 S eas . .
. seni nusidévéje, vietomis atkarpomis
s1stema ..
pakeisti.
Védinimo sistema natfirali -
kanaling, patenkinamos buklés.
312 Védinimo 3 Kanaly angos virtuvése ir san.
T |sistema mazge. Oro pritekéjimas vyksta per
langus ir duris. Oras natliraliai iSteka
per ventiliacijos kanalus.

UAB ,,Terma Consult®, Eu'ropos'pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595,
reg, Nr. 008070, tel.: 869825193, 862027381, info@termaconsult.lt
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Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé

Bendro naudojimo elektros
instaliacija (laidai, §viestuvai,
Bendrieji jungtukai ir t.t.) laiptingje ir bendro
3.13. elektros ir 3 naudojimo riisio patalpose
apSvietimo susidévéjusi, dauguma laidy al.
jrenginial netinkamo skerspjiivio. Risyje
triksta apSvietimo, Sviestuvai
susidévéje, laidy tvirtinimas silpnas.
314, Liftai (jei i i
yra)
3.15. Laiptinés ir 3 Laiptinés sieny, grindy ir luby
koridoriai apdaila patenkinamos biiklés.

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimjausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 —labai
blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél

papildomy pastato paZeidimy).

4. NAMO ESAMOS PADETIES ENERGINIO NAUDINGUMO

IVERTINIMAS

4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj 2018-2020 metais. Rodikliai nustatomi vadovaujantis

Tvarkos apraso 12 punktu.

Mato vnt. Pastabos
2 3 5
Skai¢iuojamosios namo
Siluminés energijos sanaudos .
: Sertifikato KG-0018-00784
V. 2
4.1.1. patalp.q~sﬂdym1.n pagal kWh/m*/ metus 170,98 duomenimis
energinio naudingumo
sertifikato duomenis
414, Nam.o energinio naudingumo Iasé Sertifikato KG-(.)O.18—00784
klasé duomenimis
Faktinés §iluminés energijos
sanaudos namo patalpy kWh/metus 163 647,74
4.1.3. j8ildymui pagal ankstesniyjy 3- 2018, 2019, 2020 mety
juy mety iki projekto rengimo | kWh/m2/metus 79,65 vidurkis
mety vidurk]
4.1.3. punkte nurodyty
4.1.4. [Sildymo sezony vidutinis dienolaipsnis 2895,54 2018, 2019, 2020 mety
dienolaipsniy skaicius vidurkis

UAB ,,Terma Consult, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595,
reg, Nr. 008070, tel.: 869825193, 862027381, info@termaconsult.lt
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Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé

Siluminés energijos sanaudos

patalpy Sildymui vienam KWh/

4.1.5. dienolaipsniui

56,52 2018, 2019, 2020 mety

dienolaipsniui

vidurkis

4.2. Pagrindinés 3ilumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato
duomenis: nepakeisti like seni mediniy rémuy langai ir lauko durys, neapSiltintos i§orinés sienos, stogas, riisio
perdanga, ne efektyvi §ildymo sistema.

5. NUMATOMOS IGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

PRIEMONES

Priemoniu paketas A

4.1 lentelé

~ Numatomi priemoniy techniniai-
energiniai rodikliai*
e . PDarby
Atitvaros Kiekis
Bl Nr Prienloﬂés T ru{npas pl"lemones ,§|‘ﬂplf)5 (‘n.29 m, Skaiéiuﬂjan’loji !kailﬁs, :
- pavadinimas 2Pt asymfl's, nuroqa.nt ' perd%v1lnu vat., kaina, Eur Eur**x
: konstrukeijuy sprendimy . | koeficientas, kompl but L
principus, techninés irangos; U (W/m2K) as),
charakteristikos ir pan** | ir/ar kiti ,
rodikliai* ‘ ’
1 2 3 4 5 | 6 7
5.1. Energijos efektyvuma didinancios priemonés
Sildymo ir kar¥to vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas) - dvivamzdé Jildymo sistema su apskaita
5.1.1. Esamo elevatorinio §ilumos 1 kompl. 12 304,60 12304,60
punkto keitimas nauju
$ilumos punkto ar automatizuotu su
katilinés jrengimas, nepriklausoma $ildymo
keitimas, pertvarkymas |sisitema ir kar$to vandens
arba individualiy katily |riogimu (galia ildymui ~103
ir (ar) karsto vandens |kW, kar$to vandens ruoSimui
ruo8imo jrenginiy ~226 kW)
irengimas ar keitimas
5.1.3. atsinaujinanciy o 4 . kompl. 4958,68 4958,68
A Fotovoltiniy saulés moduliy
energijos Saltiniy e x
S jégainés ant pastato plokscio
(saulés, véjo, L.
. stogo bendro naudojimo
geotermines ar .. s
. elektros energijos reikméms
aerotermines . .
e o . jrengimas ~3 kW
energijos) jrengimas
UAB ,,Terma Consult“, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595,
reg, Nr. 008070, tel.: 869825193, 862027381, info@termaconsult.lt 10
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5.1.4.

Sildymo sistemos
atnaujinimas ar
pertvarkymas)
(balansavimas,
vamzdymy keitimas,
izoliavimas, $ildymo
prietaisy, termostatiniy
ventiliy jrengimas,
individualiy Silumos
apskaitos prietaisy ar
dalikliy sistemos
rengimas)

Sildymo sistemos prietaisy
keitimas ~138 vnt.;
Termostatiniy radiatoriy voztuvy
montavimas kai voZtuvai su
automatiniu srauto ribojimu
~138 vnt, kuriy temperatlirinis
reguliavimas nustatytas
gamykliSkai nuo 16 iki 26°C;
Sildymo sistemos vamzdyny
stovy ir pajungimo atvamzdZiy
keitimas ~1100,40 m; Sildymo
sistemos magistraliniy vamzdyny
keitimas ir naujos Siluminés
izoliacijos ant jy jrengimas ~246
m; Uzdaromuyjy ventiliy ant
$ildymo sistemos stovy
irengimas ~87 vat.; Silumos
kiekio dalikliy ant radiatoriy
jrengimas ~135 vnt. su $ilumos
kiekio dalikliy duomeny
nuskaitymo jrenginiais-
koncentratoriais montuojamais
laiptinése (~15 vnt.) su ir
centriniu duomeny surinkimo
skydu (~1 vnt.); Automatiniy
balansiniy ventiliy su slégio
perkry&io reguliavimu
jrengiamas ant $ildymo sistemos
stovy ~ 27 vnt.

kompl.

74 826,91

74826,91

karsto vandens
sistemos pertvarkymas,
atnaujinimas,
vamzdymny keitimas ir
(ar) izoliavimas

Kar§to vandens magistraliniy
vamzdyny keitimas, ir naujos
Siluminés izoliacijos ant jy
jrengimas ~197,04 m; Karsto
vandens vamzdyny stovy ir
pajungimo atvamzdZiy
keitimas ~442,80 m;
Ranksluoséiy dZziovintuvy
keitimas ~45 vnt.,
Termobalansiniy cirkuliacijos
ventiliy su dezinfekcijos
moduliu ir termometru ant
karSto vandens tiekimo stovy
irengimas ~9 vnt.;
UZdaromuyjy ventiliy ant
kars$to vandens stovy
irengimas ~27 vnt.

kompl.

32320,30

32320,80

UAB ,,Terma Consult“, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,
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Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé

5.1.6. |natdiralios védinimo  |Natiiralios traukos butas 4 539,60 100,88
sistemos sutvarkymas |ventiliacijos kanaly valymas,
arba pertvarkymas dezinfekavimas
5.1.8. [individualiy Minirekuperatoriy butuose ir butas 4611,57 1 537,19
rekuperatoriy kitos paskirties patalpose
jrengimas jrengimas ~9 vnt. (butai Nr.
43,21 1r 19)
5.1.11. fsutapdinto (ploks§€io) [Sutapdinto stogo ne didesnis 641,34 66 830,44 104,204385
stogo Siltinimas, stogo [hidroizoliacinés stogo dangos |kaip 0,15 m?
dangos jrengimas keitimas su ap§iltinimu puty  {W/m?K
polistirolu ir mineraline vata
~641,34 m2, prieglaudy
aptaisymas, apsauginés
tvorelés jrengimas ir kt.
Lietaus nuotéky stovy,
magistraliy ir i§vady iki
pirmo miesto lietaus nuotéky
Sulinio keitimas ~104 m
5.1.12. |iSoriniy sieny Fasadiniy sieny apSiltinimas [ne didesnis 2571,14 314 255,04 122,224247
§iltinimas, jskaitant polistireninio mineralinés kaip 0,18 m?

sieny konstrukcijos vatos plok§témis jrengiant |W/m’K
defekty pasalinimg**  |ventiliuojamg fasada ~994,03 |fasadiniy
m?2; sieny balkonuose sieny, ir ne
ap§iltinimas ~280,02 m2 ; didesnis kaip
balkony perdangos ploks§éiy {0,327 W/m?K
stiprinimas, grindy dangos  [sieny
atnaujinimas, ap$iltinimas i§ |balkonuose
visy pusiy ~486,58 m2;
balkony aptvérimy
atnaujinimas su apSiltinimu
~316,25 m2; Soniniy balkony
sieny (Salty) apsiltinimas
~114,40 m2; Angokrasciy
ap§iltinimas i§ iSorés
termoizoliacinémis
plokStémis, apdailos
irengimas ~379,86 m2. Prie§
apSiltinimo darbus
numatomas pagal langy angy
perimetra i§ laukinés pusés
sandarinimo juostos
klijavimas

UAB ,,Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595,
reg, Nr. 008070, tel.: 869825193, 862027381, info@termaconsult.lt 12
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Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé
5.1.13. |cokolio iltinimas, Cokolio apgiltinimas ne didesnis 266,24 27 231,44 102,280014
iskaitant cokolio ekstrudinio puty polistireno  [kaip 0,22 m?
konstrukcijos defekty |plokstémis, akmens masés  [W/m?K
pasalinima, elektros, |plyteliy apdailos vir§ grunto
dujy ar kity sistemy ar |jrengimas ~125,82 m2.
jrengimy nuo Pamaty iki 1,20 m gylio
§iltinamos sienos apSiltinimas ekstrudinio puty
{(cokolio) polistireno plokstémis
atitraukima** ~140,42 m2, védinimo angy
su grotelémis riisio patalpy
védinimui jrengimas (pagal
poreik) ,
5.1.14. {nuogrindos Nuogrindy tvarkymo darbai 59,50 m? 1751,69 29,440168
sutvarkymas 0,50 m plocio
5.1.15. jbalkony ar lodZijy Balkony stiklinimas PVC ne didesnis 460,00 68 406,61 148,710022
istiklinimas, jskaitant |konstrukcija su stiklo paketu |kaip 1,40 m?
esamos balkony ar paliekant balkony aptvérimus |[W/m*K
lodzijy konstrukeijos |pagal vieninga projekta, 65
sustiprinima ir (ar) vnt.
nayjos jstiklinimo
konstrukeijos jrengima
pagal vieng projekta
5.1.17. |bendrojo nandojimo  |Laiptinés lauko dury keitimas [ne didesnis 8,81 3479,79 394,869787
lauko dury (jéjimo, metalinémis durimis su kaip 1,50 m?
tambiro, balkony, ap§iltinimu 3 vnt.(~8,81 m2); |W/m?K
rusio, konteinerinés, |Tamburo dury keitimas 3 vnt.
§ilumos punkto) (~8,81 m2), Riisio lauko dury
keitimas (jskaitant keitimas 3 vat. (~7,40 m2)
apdailos darbus)
5.1.18. [iéjimo laipty remontas |Laiptinés lauko j&jimo 13,50 m? 2 011,50 149,000000
ir pritaikymas aikstelés remontas, pritaikant
nejgaliyjy poreikiams |nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)  |(pandusy jrengimas)
5.1.19. [buty ir kity patalpy Buty langy ir balkono dury  |ne didesnis 94,20 17 195,31 182,540446
langy ir balkony dury [keitimas. Angokrasciy 1,1>U0=20,70  |m?
keitimas maZesnio apdaila. Wim*K
§ilumos pralaidumo
langais
UAB ,,Terma Consult, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595,
reg, Nr. 008070, tel.: 869825193, 862027381, info@termaconsult.lt 13
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Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé
5.1.22. |bendrojo naudojimo  |Bendro naudojimo elektros |1 kompl. 21 499,80 21499,80
elektros inZinerinés instaliacijos keitimas -
sistemos, apvietimo  |pastato el. spintos
sistemos atnaujinimas |atnaujinimas, naujy laidy,
(elektros kabeliy jungikliy keitimas,
keitimas, Sviesos diody |paskirstymo déZudiy, el.
(LED) ap8vietimo ir  |kabeliy keitimas nuo riisio iki
automatinés buty apskaitos spinty, buty
ap§vietimo valdymo  |apskaitos spinty irenginiy
sistemos jrengimas) atnaujinimas (naujy
automatuky-kirtikliy
irengimas), esamy $viestuvy
laiptinése ir bendro
naudojimo riisio patalpose
keitimas LED 8viestuvais ir
ju valdymo jrangos jrengimas
ir t.t.
IS viso (Eur be PVYM) 651 612,21
PVM 136 838,56
I§ viso (Eur su PVM) 788 450,77
5.2 Kitos priemonés
5.2.1. |geriamojo vandens Geriamojo vandens 1 kompl. 13 881,40 13881,40
sistemos atnaujinimas |magistraliniy vamzdyny ir
ar keitimas stovy keitimas ~319,92 m,
ivado keitimas. UZdaromyju
ventiliy ant stovy jrengimas/
keitimas ~9 vnt.
5.2.2. |buitiniy nuoteky Buitiniy nuotéky 1 kompl. 11 511,99 11511,99
sistemos atnaujinimas |magistraliniy vamzdymy,
ar keitimas stovy ir 1§vady iki pirmojo
miesto buitiniy nuotéky tinkly
Sulinio keitimas ~297 m
I3 viso (Eur be PVM) 25 393,39
PVM 5332,60
I8 viso (Eur su PVM) 30 725,99
Viso (Eur be PVM) 677 005,60
PVM 142 171,16
Viso (Eur su PVM) 819 176,76
5.3. kity priemoniy 3,75 %
lyginamoji dalis nuo
bendros investiciju
sumos, procentais®

* Atitvary §ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi biiti ne didesnés uZ nurodytgsias statybos techniniame
reglamente STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.

** Apradant idoriniy sieny ir cokolio Siltinimo priemong, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio §iltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné
termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny

apdiltinimo ir apdailos sistema), kuria turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis
Europos techninj jvertinima ir paZenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) $is rinkinys
(komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos
turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iforinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj {vertinima, arba (netaikoma i§orinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms)
minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

***Tkainiy detalizacija pateikta priede Nr. 3.

UAB ,,Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,
reg, Nr. 008070, tel.: 869825193, 862027381, info@termaconsult.lt 14




Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé

Priemoniu paketas B

4.2 lentelé
' ' Nitmatomi priemoniy techniniai-
. energiniai rodikliai® o
Atitvaros Kiekis
Eil Nr Pr’iemonés 1 rl}mpas prlem(:;lgs sl.!(;xm?s (mi-, m, | Skai¢inojamoji }kéinis,
0 pavadinimas Aprasymas, Buro a.nt percavimo {  vn, kaina, Eur  Eur#x*
konstrukeijy sprendimu | keeficientas, kompl.but ‘ ‘
|principus, techninés jrangos| U (W/m2K) as)’ ;
charakteristikos ir pan.* Ir/ar kiti
. codidial |
1 2 3 4 5 6 7
5.1. Energijos efektyvuma didinancios priemonés

Sildymo ir karsto vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas

- dvivamzdé Sildymo sistema su apskaita

5.1.1. Esamo elevatorinio Silumos 1 kompl. 12 304,60 12304,60
punkto keitimas nauju
§ilumos punkto ar automatizuotu su
katilinés jrengimas, nepriklausoma Sildymo
keitimas, pertvarkymas [sisitema ir kar§to vandens
arba individualiy katily |ruogimu (galia $ildymui ~103
ir (ar) karSto vandens  |kW, kar$to vandens ruo¥imui
1uo§imo jrenginiy ~226 kW)
jrengimas ar keitimas
5.1.3. atsinaujinantiy o . ' 1 kompl. 4958,68 4958,68
L Fotovoltiniy saulés moduliy
energijos Saltiniy e s
s jégainés ant pastato plokicio
(saulés, véjo, .
. stogo bendro naudojimo
geotermineés ar .. —
. elektros energijos reikméms
aerotermingés . .
. . irengimas ~3 kW
energijos) jrengimas
UAB ,,Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,
reg, Nr. 008070, tel.: 869825193, 862027381, info@termaconsult.lt 15
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Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé
5.1.4. [Sildymo sistemos kompl. 74 826,91 74826,91
atnaujinimas ar Sildymo sistemos prietaisy
pertvarkymas) keitimas ~138 vnt.;
(balansavimas, Termostatiniy radiatoriy voztuvy
vamzdyny keitimas, montavgn.as kai voi?uvz.i.l su
.o v automatiniu srauto ribojimu
1zoliavimas, $ildymo . .
L. . . 1~138 vnt, kuriy temperatlrinis
b r1et.a?sql, tem.lostatmu; reguliavimas nustatytas
ventiliy jrengimas, | gamyiiigkai nuo 16 iki 26°C;
individualiy $ilumos  |Sildymo sistemos vamzdyny
apskaitos prietaisy ar  |stovy ir pajungimo atvamzdZiy
dalikliy sistemos keitimas ~1100,40 m; Sildymo
jrengimas) sistemos magistraliniy vamzdyny
keitimas ir naujos Siluminés
izoliacijos ant jy jrengimas ~246
m; UZdaromyju ventiliy ant
Sildymo sistemos stovy
irengimas ~87 vat.; Silumos
kiekio dalikliy ant radiatoriy
jrengimas ~135 vnt. su Silumos
kiekio dalikliy duomeny
nuskaitymo jrenginiais-
koncentratoriais montuojamais
laiptinése (~15 vnt.) su ir
centriniu duomeny surinkimo
skydu (~1 vat.); Automatiniy
balansiniy ventiliy su slégio
perkry€io reguliavimu
irengiamas ant $ildymo sistemos
stovy ~ 27 vnt.
5.1.5. [|karSto vandens 1 kompl. 32 320,80 32320,80
sistemos pertvarkymas, Kar§to vandens magistraliniy
atnaujinimas, vamzdyny keitimas, ir naujos
vamzdymy keitimas ir $iluminés izoliacijos ant ju
(ar) izoliavimas irengimas ~197,04 m; Karsto
vandens vamzdyny stovy ir
pajungimo atvamzdziy
keitimas ~442,80 m;
Ranksluoséiy dZiovintuvy
keitimas ~45 vat.,
Termobalansiniy cirkuliacijos
ventiliy su dezinfekcijos
moduliu ir termometru ant
kar$to vandens tiekimo stovy
irengimas ~9 vnt.;
Uzdaromuyjy ventiliy ant
karsto vandens stovy
jrengimas ~27 vnt.
5.1.6. |natfiralios védinimo Natiiralios traukos 45 butas 4 539,60 100,88
sistemos sutvarkymas |ventiliacijos kanaly valymas,
arba pertvarkymas dezinfekavimas
5.1.8. |individualiy Minirekuperatoriy butuose ir |45 butas 69 173,55 1537,190000
rekuperatoriy kitos paskirties patalpose
jrengimas jrengimas ~135 vnt.
UAB ,,Terma Consult, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,
reg, Nr. 008070, tel.: 869825193, 862027381, info@termaconsult.It 16
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Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé

5.1.11.

sutapdinto (plokséio)
stogo $iltinimas, stogo
dangos jrengimas

Sutapdinto stogo
hidroizoliacinés stogo dangos
keitimas su apSiltinimu puty
polistirolu ir mineraline vata
~641,34 m2, prieglaudy
aptaisymas, apsauginés
tvorelés jrengimas ir kt.
Lietaus nuotéky stovy,
magistraliy ir i§vady iki
pirmo miesto lietaus nuotéky
Sulinio keitimas ~104 m

ne didesnis
kaip 0,15 m?

641,34 66 830,43

104,204369

5.1.12.

iSoriniy sieny
§iltinimas, jskaitant
sieny konstrukcijos
defekty paSalinimg**

Fasadiniy sieny ap§iltinimas
polistireninio mineralinés
vatos plokstémis jrengiant
ventilinojams fasada ~994,03
m?2; sieny balkonuose
apsiltinimas ~280,02 m2 ;
balkony perdangos plokséiy
stiprinimas, grindy dangos
atnaujinimas, ap§iltinimas i§
visy pusiy ~486,58 m2;
balkony aptvérimy
demontavimas ~316,25 m2;
Soniniy balkony sieny (3alty)
ap§iltinimas ~114,40 m2;
Angokraliy apsiltinimas i3
iSorés termoizoliacinémis
plokstémis, apdailos
irengimas ~379,86 m2. Prie§
apsiltinimo darbus
numatomas pagal langy angy
perimetra i§ laukinés pusés
sandarinimo juostos
klijavimas

ne didesnis
kaip 0,18 m?

fasadiniy
sieny, ir ne
didesnis kaip
0,327 W/m?K

balkonuose

2571,14 268 082,53

104,266220

5.1.13.

cokolio Siltinimas,
iskaitant cokolio
konstrukeijos defekty
pasalinima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar
irengimy nuo
Siltinamos sienos
(cokolio)
atitraukima**

Cokolio ap8iltinimas
ekstrudinio puty polistireno
plokstémis, akmens masés
plyteliy apdailos vir§ grunto
jrengimas ~125,82 m2.
Pamaty iki 1,20 m gylio
ap$iltinimas ekstrudinio puty
polistireno plokstémis
~140,42 m2, védinimo angy
su grotelémis riisio patalpy
védinimui jrengimas (pagal

poreikj)

ne didesnis
kaip 0,22 m?

266,24 27 231,44

102,280022

5.1.14.

nuogrindos

sutvarkymas

Nuogrindy tvarkymo darbai
0,50 m plodio

m? 1751,69

29,440168

UAB ,,Terma Consult”, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,
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Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé
5.1.15. |balkony ar lodZijy Balkony stiklinimas PVC ne didesnis 747,50 111 160,62 148,709860
istiklinimas, jskaitant |konstrukeija su stiklo paketu [kaip 1,40 m*
esamos balkony ar per visg balkono aukstj pagal |W/m?K, m?
lodZijy konstrukcijos  |vieningg projekts, 65 vnt.
sustiprinima ir (ar)
nayjos jstiklinimo
konstrukcijos jrengimg
pagal vieng projekta
5.1.17. |bendrojo naudojimo  |Laiptinés lauko dury keitimas |ne didesnis 25,03 9 882,62 394,870443
lauko dury (jéjimo, metalinémis durimis su kaip 1,50 m?
tambiiro, balkony, apSiltinimu 3 vat.(~8,81 m2); |[W/m*K
riisio, konteinerinés, |Tamburo dury keitimas 3 vnt.
Silumos punkto) (~8,81 m2), Risio lauko dury
keitimas (jskaitant keitimas 3 vnt. (~7,40 m2)
apdailos darbus)
5.1.18. |iéjimo laipty remontas |Laiptinés lauko j&jimo 13,50 m? 2 011,50 149,000000
ir pritaikymas aik3telés remontas, pritaikant
nejgaliyjy poreikiams |nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)  |(pandusy jrengimas)
5.1.19. |buty ir kity patalpy Buty langy ir balkono dury  {ne didesnis 450,20 82 179,75 182,540538
langy ir balkony dury |keitimas. Angokra¢iy 1,1>U20,70  jm?
keitimas maZesnio apdaila. Keiéiami visi buty  |[W/m?K
Silumos pralaidumo  {langai
langais
5.1.20. {rtsio perdangos Perdangos vir§ nesildomo ne didesnis 374,22 13 501,86 36,080006
Siltinimas rlisio Siltinimas — riisio luby  |kaip 0,22 m?
Siltinimas termoizoliacijos  |W/m?K
plokstémis, apdailos
sluoksnio jrengimas
5.1.22. {bendrojo naudojimo  |Bendro naudojimo elektros |1 kompl. 21 499,80 21499,80
elektros inZinerinés instaliacijos keitimas -
sistemos, apSvietimo  [pastato el. spintos
sistemos atnaujinimas |atnaujinimas, naujy laidy,
(elektros kabeliy jungikliy keitimas,
keitimas, Sviesos diody |paskirstymo dézuéiy, el.
(LED) ap8vietimo ir  |kabeliy keitimas nuo riisio iki
automatinés buty apskaitos spinty, buty
apSvietimo valdymo  [apskaitos spinty jrenginiy
sistemos jrengimas) atnaujinimas (naujy
automatuky-kirtikliy
irengimas), esamy $viestuvy
laiptinése ir bendro
naudojimo riisio patalpose
keitimas LED $viestuvais ir
ju valdymo jrangos jrengimas
irtt
I% viso (Eur be PYM) 802 256,38
PVM 168 473,84
I$ viso (Eur su PYM) 970 730,22
UAB ,,Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,
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Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé

5.2 Kitos priemonés
5.2.2. |geriamojo vandens Geriamojo vandens 1 kompl. 13 881,40 13881,40
sistemos atnaujinimas |magistraliniy vamzdyny ir
ar keitimas stovy keitimas ~319,92 m,
ivado keitimas. UZdaromyjy
ventiliy ant stovy irengimas/
keitimas ~9 vnt.
5.2.3. |buitiniy nuoteky Buitiniy nuotéky 1 kompl. 11511,99 11511,99
sistemos atnaujinimas |magistraliniy vamzdymny,
ar keitimas stovy ir i§vady iki pirmojo
miesto buitiniy nuotéky tinkhy
Sulinio keitimas ~297 m
5.2.5. |drenaZo sistemos Drenazo pastato perimetru |1 kompl. 8488,21 8488,21
atnaujinimas ar atnaujinimas ~140 m
keitimas
5.2.9. |laiptiniy vidaus sieny, |Laiptiniy ir bendro 4 laipting 11 903,51 2975,88
luby, grindy naudojimo patalpy laiptinéje
paruoSimas daZymui ir {remontas (sienos, grindys,
daZymas, turékly lubos) ~900,15 m?, turékly
atnaujinimas ir atnaujinimas ~102,6 m.
dazymas
I§ viso (Eur be PVM) 45 785,11
PVM 9 614,87
I5 viso (Eur su PVM) 55 399,98
Viso (Eur be PVM) 848 041,49
PVM 178 088,71
Viso (Eur su PVYM) 1026 130,20
5.3. kity priemoniy 5,40 Yo

* Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi bt ne didesnés uz nurodytgsias statybos techniniame
reglamente STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.

** ApraSant iSoriniy sieny ir cokolio Siltinimo priemong, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio §iltinimo darbams turi biti naudojama i§oriné
termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny
apSiltinimo ir apdailos sistema), kuria turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis
Europos techninj jvertinimg ir paZenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) §is rinkinys
(komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos
turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms)
minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

***Tkainiy detalizacija pateikta priede Nr. 3.

UAB ,,Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595,
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Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé
6. NUMATOMU JGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SUMINIO ENERGINIO NAUDINGUMO
NUSTATYMAS
{(Rodikliai nustatomi Tvarkos apraso .14 punktu)
5 lentelé.
. , . Kiekis - ,
.El]' R()dik]iai ‘ MatO vnt, . P}allﬁojama A Planu()ja
Nr. , Esama padétis| | maB
' paketas ,
_ ~ S paketas
1 2 3 4 5 6
PROJEKTO RODIKLIAI
61 |Pastato energinio naudingumo klasé Klasé F B B
Skaiciuojamosios Siluminés energijos
62 |sanaudos patalpy Sildymui ir karStam kWh/m?*/metus 241,03 101,85 83,98
vandeniui ruo§ti
. I8 ju pagal energija taupancias
~ |priemones:
6211. |Fasadinés sienos (ir cokolis) kWh/m?*metus 64,01 7,26 6,46
6212. |Stogas kWh/m?*/metus 18,59 2,33 2,07
6213. |Perdanga kuri ribojasi su i§ore kWh/m?/metus 0,00 0,00 0,00
6214. |Perdanga vir§ nesildomo riisio kWh/m?*metus 9,08 4,62 2,29
62.15. | Atitvaros kurios ribojasi su gruntua kWh/m?/metus 0,00 0,00 0,00
62.15.1. |Grindys ant grunto kWh/m?*/metus 0,00 0,00 0,00
2152 nglzontallal pakra§¢iuose apsiltintos CWh/m?/metus 0,00 0,00 0,00
grindys ant grunto
2153, V§ﬂ1ka11a1 pakraséivnose apsiltintos W h/m?/metus 0,00 0,00 0,00
grindys ant grunto
62154, Veﬁﬂ;ahm u_honzontahm pakra$Cinose KWh/m2/metus 0,00 0,00 0,00
apéiltintos grindys ant grunto
sa1ss |Slldomo rlsio atitvaros kurios ribojasi CWh/m?/metus 0,00 0,00 0,00
su gruntu
6216 |Langai kWh/m?*/metus 36,73 22,10 15,05
62.17. |Lauko durys kWh/m?/metus 0,38 0,42 0,38
s2.18. |Pastato ilginiai Siluminiai tilteliai kWh/m?*metus 21,22 7,08 7,01
62.19. |Nuostoliai dél védinimo kWh/m?*/metus 20,47 14,16 6,83
2110 Nuostoh“al dél vir§norminés iSorés oro I CWh/m?/metus 0,00 0,00 0,00
infiltracijos
62111 [Silumos pritekéjimai i§ iorés kWh/m?/metus 57,18 47,76 37,48
62112, {Vidiniai 8ilumos i8siskyrimai pastate kWh/m?/metus 46,91 35,74 35,74
Silumos nuostoliai, kuriuos
6.2.113. |kompensuoja Silumos pritekéjimai ir kWh/m?*/metus 71,12 39,24 35,17
vidiniai §ilumos iSsiskyrimai
62114 |Energijos sgnaudos pastato $ildymui kWh/m?*/metus 170,98 57,97 40,10
62115 [Energijos sanaudos KV ruoSimui kWh/m?*/metus 70,05 43,88 43,88
62116 |CRCTEUOS sanaudos pastato Sildymuiir | g0 0o | 24103 101,85 83,08
KV ruosimui
AB ,,Terma Consult”, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k. 135277595,
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Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé

SkaiCinojamuyjy Siluminés energijos
sanaudy patalpy Sildymui ir karStam
vandeniui ruosti sumaZzéjimas, palyginti
su esamos padéties duomenimis*

63 procentais - 57,75 65,16

[¥metamo SESD (CO2 ekv.) kiekio
sumazéjimas**
Pastaba: pastato energijos sanaudos §ildymui jvertintos fildome ploto atzvilgiu 2 054,60 m?, jskaitant laiptiniy
Silumos kaina: 6,58 euro ct/kWh su PVM. Pagal UAB "Litesco" filialas "Marijampolés §iluma"
Silumos kaing gyventojams nuo 2021.07.01 .
* Siluminés energijos sgnaudy sumazéjimas apskaiciuojamas pagal formulg (Se—Sp) : Se x 100, kur Se — esamos
skaic¢iuojamosios §iluminés energijos sagnaudos, nurodytos lentelés 6.2 punkto 4 skiltyje, Sp — planuojamos §iluminés energijos
sgnaudos, mrodytos lentelés 6.2 punkto 5 ir 6 skiltyje. [vertinta pagal pastato energinio naudingumo vertinimo metodika STR.
2.01.02:2016 *“Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”.
** Jgyvendinus visas energija taupancias priemones, aprasytas 4 lenteléje, iltnamio efekta sukelianéiy dujy CO, ekv
iSmetimai | aplinka sumaZéjimas tCO2e/metus. T¥metamy $iltnamio efekts sukeliangiy dujy (toliau SESD) (CO2 ekv),
kiekio sumazinimo skaic¢iavimas (kai Siluma tiekiama centralizuotai) pateiktas Priede Nr. 1.

6.4 tony/metus - 28,60 32,27

6.2.1.1.-6.2.1.16 matosi visas pastato Silumos nuostoliy balansas tame tarpe ir §iltinamy atitvary jtaka $ilumos nuostoliy
per jas sumazéjimui.
***Remiantis STR 2.01.02:2016 "PASTATY ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS
IR SERTIFIKAVIMAS" X skyriaus "PASTATY SANDARUMO REIKALAVIMAI" reikalavimais
atnaujinto daugiabudio namo sandarumas turi biiti iSmatuotas jstaigos turinéios teise tai atlikti:
39. Sandarumas turi biiti matuojamas baigtame statyti pastate pries atliekant pastato energinio naudingumo
sertifikavimgq. Pastato sandarumo matavimo metu pastate turi biiti baigti visi statybos darbai, kurie gali
pabloginti pastato sandarumo rodiklius. Laiko tarpas tarp pastato sandarumo bandymy protokole nurodytos

sandarumo matavimo datos ir pastato energinio naudingumo sertifikato i§davimo datos turi biiti ne didesnis
uZ I metus. Pastato sandarumas turi biiti iSmatuotas Siais atvejais:

39.1. Cir B klasés pastatams, kuriy projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar)
Europos Sgjungos biudZeto 1éSomis;

39.2. visy paskiréiy A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasiy pastatams. “.

Priemoniu paketas A

6.1. lentelé. Individuali investicija butams

Buto ar kity Langai, balkone durys M‘“"ﬁ?:gﬁ::w“al Balkono stiklinimas
patalpy numeris | Patalpy : - e ‘ —
idex‘:ltlif!‘:c;asimﬁ ;?:ti:gr:f Kie‘l’(is, Inve‘stjcijos, Kiekis, Investicijos, Stiklinam:;s plotas, | Investicijos,
poZymis ' vnt, ~ Eur vat. Eur o m Eur
Butas Nr. 1 55,12 0 0,00 0 0,00 16,32 2936,61
Butas Nr. 2 25,52 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 3 43,99 5 2350,10 0 0,00 12,80 2303,22
Butas Nr. 4 55,18 0 0,00 0 0,00 16,32 2936,61
Butas Nr. 5 25,52 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 6 45,98 0 0,00 0 0,00 12,80 2303,22
Butas Nr. 7 55,15 0 0,00 0 0,00 16,32 2936,61
Butas Nr. 8 25,52 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 9 43,99 0 0,00 0 0,00 12,80 2303,22
Butas Nr. 10 55,56 0 0,00 0 0,00 16,32 2936,61
Butas Nr. 11 22,04 2 1281,07 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 12 45,98 0 0,00 0 0,00 12,80 2303,22
UAB,Terma Consutt™; BUropos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [, K.135277595,
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Butas Nr. 13 56,27 6 3118,74 0 0,00 16,32 2936,61
Butas Nr. 14 25,45 2 1281,07 0 0,00 0,00 0,00

Butas Nr. 15 45,37 0 0,00 0 0,00 12,80 2303,22
Butas Nr. 16 43,56 0 0,00 0 0,00 12,80 2303,22
Butas Nr. 17 35,06 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Butas Nr. 18 46,37 0 0,00 0 0,00 12,80 2303,22
Butas Nr. 19 45,23 5 2350,10 3 1860,00 12,80 2303,22
Butas Nr. 20 34,55 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Butas Nr. 21 45,17 0 0,00 3 1860,00 12,80 2303,22
Butas Nr. 22 43,92 5 2350,10 0 0,00 12,80. 2303,22
Butas Nr. 23 35,04 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Butas Nr. 24 46,37 0 0,00 0 0,00 12,80 2303,22
Butas Nr. 25 47,19 0 0,00 0 0,00 12,30 2303,22
Butas Nr. 26 34,55 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Butas Nr. 27 45,17 0 0,00 0 0,00 12,30 2303,22
Butas Nr. 28 46,10 0 0,00 0 0,00 12,30 2303,22
Butas Nr. 29 34,73 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Butas Nr. 30 45,90 0 0,00 0 0,00 12,80 2303,22
Butas Nr. 31 46,56 4 1837,67 0 0,00 12,80 2303,22
Butas Nr. 32 38,23 0 0,00 0 0,00 8,16 1468,30
Prekybos 33 45,63 0 0,00 0 0,00 16,32 2936,61
Butas Nr. 34 46,69 0 0,00 0 0,00 12,80 2303,22
Butas Nr. 35 34,58 4 1943,69 0 0,00 8,16 1468,30
Butas Nr. 36 45,63 0 0,00 0 0,00 16,32 2936,61
Butas Nr. 37 46,62 5 2350,10 0 0,00 12,80 2303,22
Butas Nr. 38 38,23 0 0,00 0 0,00 8,16 1468,30
Butas Nr. 39 45,63 0 0,00 0 0,00 16,32 2936,61
Butas Nr. 40 46,69 0 0,00 0 0,00 12,80 2303,22
Butas Nr. 41 34,88 4 1943,69 0 0,00 8,16 1468,30
Butas Nr. 42 46,10 0 0,00 0 0,00 16,32 2936,61
Butas Nr. 43 46,57 0 0,00 3 1860,00 12,80 2303,22
Butas Nr. 44 32,46 0 0,00 0 0,00 8,16 1468,30
Butas Nr. 45 45,63 0 0,00 0 0,00 16,32 2936,61

Viso: 1895,68 42 20 806,33 9 5 580,00 460,00 82 772,00
I8 viso investicija Eur: 109 158,33

Priemoniu paketas B

6.2. lentelé. Individuali investicija butams

Buto ar kity .| Langai, balkono durys Mini relperatonal Balkono stiklinimas
patalpu numeris Patalpy | - ; ~butuose ‘, ' &
o @tas. nauq neas Kiekis, | Investicijos, | Kiekis, | Investicijos, | Stiklinamas plotas, Investicijos,
ldeml? ka?;xno plotas, ;i ynt. Eur ynt Eur . ow Eur
. pozZymis , et , . ’ L :
Butas Nr. 1 55,12 6 3118,74 4 2480,00 26,52 4771,98
Butas Nr. 2 25,52 2 1281,07 2 1240,00 0,00 0,00
Butas Nr. 3 43,99 5 2350,10 3 1860,00 20,80 3742,73
Butas Nr. 4 55,18 6 3118,74 4 2480,00 26,52 4771,98
Butas Nr. 5 25,52 2 1281,07 2 1240,00 0,00 0,00
Butag Nr. 6 45,98 5 2350,10 3 1860,00 20,30 3742,73
Butas Nr. 7 55,15 6 3118,74 4 2480,00 26,52 4771,98
Butas Nr. 8 25,52 2 1281,07 2 1240,00 0,00 0,00
Butas Nr. 9 43,99 5 2350,10 3 1860,00 20,80 3742,73
Butas Nr. 10 55,56 6 3118,74 4 2480,00 26,52 4771,98
Butas Nr. 11 22,04 2 1281,07 2 1240,00 0,00 0,00
Butas Nr. 12 45,98 5 2350,10 3 1860,00 20,80 3742,73
UAB ,,Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,
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Butas Nr. 13 56,27 6 3118,74 4 2480,00 26,52 4771,98
Butas Nr. 14 25,45 2 1281,07 2 1240,00 0,00 0,00

Butas Nr. 15 45,37 5 2350,10 3 1860,00 20,80 3742,73
Butas Nr. 16 43,56 5 2350,10 3 1860,00 20,80 3742,73
Butas Nr. 17 35,06 3 1793,50 3 1860,00 0,00 0,00

Butas Nr. 18 46,37 5 2350,10 3 1860,00 20,80 3742,73
Butas Nr. 19 45,23 5 2350,10 3 1860,00 20,80 3742,73
Butas Nr. 20 34,55 3 1793,50 3 1860,00 0,00 0,00

Butas Nr. 21 45,17 5 2350,10 3 1860,00 20,80 374273
Butas Nr. 22 43,92 5 2350,10 3 1860,00 20,80 3742,73
Butas Nr. 23 35,04 3 1793,50 3 1860,00 0,00 0,00

Butas Nr. 24 46,37 5 2350,10 3 1860,00 20,80 3742,73
Butas Nr. 25 47,19 5 2350,10 3 1860,00 20,80 3742,73
Butas Nr. 26 34,55 3 1793,50 3 1860,00 0,00 0,00

Butas Nr. 27 45,17 5 2350,10 3 1860,00 20,80 3742,73
Butas Nr. 28 46,10 S 2350,10 3 1860,00 20,30 3742,73
Butas Nr. 29 34,73 3 1793,50 3 1860,00 0,00 0,00

Butas Nr. 30 45,90 5 2350,10 3 1860,00 20,80 3742,73
Butas Nr. 31 46,56 5 2350,10 3 1860,00 20,80 3742,73
Butas Nr. 32 38,23 4 1943,69 3 1860,00 13,26 2385,99
Prekybos 33 45,63 5 2350,10 3 1860,00 26,52 4771,98
Butas Nr. 34 46,69 5 2350,10 3 1860,00 20,80 3742,73
Butas Nr. 35 34,58 4 1943,69 3 1860,00 13,26 2385,99
Butas Nr. 36 45,63 5 2350,10 3 1860,00 26,52 4771,98
Butas Nr. 37 46,62 5 2350,10 3 1860,00 20,80 3742,73
Butas Nr. 38 38,23 4 1943,69 3 1860,00 13,26 2385,99
Butas Nr. 39 45,63 5 2350,10 3 1860,00 26,52 4771,98
Butas Nr. 40 46,69 5 2350,10 3 1860,00 20,30 3742,73
Butas Nr. 41 34,88 4 1943,69 3 1860,00 13,26 2385,99
Butas Nr. 42 46,10 5 2350,10 3 1860,00 26,52 4771,98
Butas Nr. 43 46,57 5 2350,10 3 1860,00 20,80 3742,73
Butas Nr. 44 32,46 4 1943,69 3 1860,00 13,26 2385,99
Butas Nr. 45 45,63 5 2350,10 3 1860,00 26,52 4771,98

Viso: 1895,68 200 99 437,50 135 83 700,00 747,50 134 504,35
I8 viso investicija Fur: 317 641,85

8. PROJEKTO PARENGIMO IR IGYVENDINIMO SUVESTINE KAINA
7 lentelé.

Eil Ny, I3laidy pavadinimas | Prefiminari kaina, 54 nt?/klne . Sa"t?,k"‘e,
: ' . . Fur 21 kaina, Preliminari kaina; Eur kaina,
. . ' Burl Eur/m

1 2 3 4 3 4
8.1. |Statybos darbai, i§ viso 824 756,78 435,07 1026 130,20 541,30
I§ jy: statybos darbai, tenkantys
8.1.1. |energijos efektyvumq didinandioms 794 030,78 418,86 970 730,22 512,07
| priemonéms
8.1.2. |Kitos atnaujinimo priemonés 30 726,00 16,21 55 399,98 29,22
Projekto parengimas (jskaitant
ekspertizg, jei biitina, ir projekto
82. |. L . . 57 732,97 30,46 71 829,11 37,89
igyvendinimo prieziiira, kurig vykdo
Projekto vadovas)
8.3. |Statybos techniné prieZiiira 16 495,14 8,70 20 522,60 10,83
8.4. |Projekto administravimas 8 028,20 4,23 8 028,20 423
IS viso: 907 013,09 "~ 478,46 1126 510,11 594,25
UAB ,,Terma Consult™, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k135277595,
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Pastaba: Valstybés kompensacija statybos rangos darbams energijos didinan¢ioms priemonéms, projekto
parengimui, statybos techninei prieZiirai ir projekto administravimui gali gauti patalpy savininkai (naudingas
plotas  1895,68 m?).

Projekto rengimas — techninis darbo projektas, projekto jgyvendinimo prieZilira, kurig vykdo projekto vadovas
(priimta 7 proc. nuo rangos darby kainos), investicinio plano paruosimas kartu su energinio naudingumo
sertifikavimu prie§ ir po pastato atnaujinimo (modernizacijos).

Statybos techniné priezitira -priimta 2 proc. nuo rangos darby kainos.

Projekto administravimas 8 028,20 Eur.

paskaidiuotos 4,235 Eur/m? su PVM (3,50 Eur/m?be PVM) naudingojo ploto atzvilgiu.

9. INVESTICIJU EKONOMINIO NAUDINGUMO JVERTINIMAS

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 17 punkte nurodyta
metodika.

8 lentelé. Investiciju ekonominio jvertinimo rodikliai

o - , | A paketas. | B paketas. | .
Eil. Nr. . Rodikliai Mato vit. Rgdik]ig Rodik]i(‘) ' ~ Pastabos
| | | | reik¥me | reikime .
1 2 3 4 5 6
9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Metiniai sutaupymai vertinami pagal
aga esti . i¢iavi ezulta e jvertint
911, [P28 | suvesting metais 48,20 53,06 NRG ska1'c1 vimo rezu tgsb v v1n 08
kaina paskolos ir paramos energijg taupanéiom
priemoném ir projekto jgyvendinimui
Metiniai sutaupymai vertinami pagal
912, atémus valstybés metais 40,74 45.41 NRG sk§101av1mo rezult.a?tus su ;V?'tmta
parama paskola ir parama energija taupanciom
priemoném ir projekto jgyvendinimui
9.2. Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Metiniai sutaupymai vertinami pagal
. . . NRG skaidiavi Itatus be jvertint
9.2.1. |pagal sumin¢ kaing metais 46,57 50,45 5 a1.c1av1mo rezuita ..S © tve Vm o8
paskolos ir paramos energija taupaniom
priemoném ir projekto jgyvendinimui
Metiniai sutaupymai vertinami pagal
927, atémus valstybés metais 38,57 41,04 NRG skgiéiavimo rezult.gtus su iv?tinta
parama paskola ir parama energijg taupandiom
priemoném ir projekto jgyvendinimui

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafiSkai, parodant santykinius
Siluminés energijos poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo
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imas §ildymui

Silumos suvartoj

400

A paketas.

Santykiniai Silumos energijos poky¢iai, kWh/m2

Prie$ modernizacija

-100

-200

O3ildymas ir KV Blnvesticijy i$mokejimas OSutaupymas

Sutaupymai po modernizacijos siekia

-144,37 kWh/m?, arba -59,90 proc.

we

Silumos suvartojimas $ildymui

500

B paketas.
Santykiniai §ilumos energijos poky¢iai, k€Wh/m2

400

300

200 -
100 -

-100

Prie§ modernizacija

-200

-300

BSildymas ir KV Dlnvesticijy i¥mokéjimas DSutaupymas

Sutaupymai po modernizacijos siekia

-199,54 kWh/m?, arba -82,78
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11. PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS

10 lentelé.

Eil.Nr.

Lésy 3altiniai

Planuojamos 1é30s A
paketas

Planuojamos 1é30s B
paketas

Suma, Eur

Proc. dalis
o visos
sumos, %

Suma, Eur

Proc. dalis
nuo visos
sumos, %

Pastabos

2

4

6

7

11.1.

Planuojami lésy
Saltiniai projekto
parengimo ir
igyvendinimo
laikotarpiu

11.1.1.

Buty ir kity patalpy
savininky nuosavos 1é3os

11.1.2

Kreditas ar kitos
skolintos finansuotojo
1&30s

824756,78

90,93%

1026130,2

91,09%

Rangos darbams

11.1.3.

Valstybés paramos 1&3os,
kurios skiriamos
apmokant projekto
parengimo, jo
administravimo ir
statybos techninés
prieziliros i$laidas

82256,31

9,07%

100379,91

8,91%

Nuo 2017.11.01
kompensuojamos 100
proc.

11.1.4.

Kitos (ES paramos,
savivaldybés ar kitos
paramos tiekéjo 1é30s)

I8 viso:

907013,09

100,00%

1126510,11

100,00%

11.2.

Valstybés paramos
1é30s, kurios bus
skiriamos
kompensuojant patirtas
islaidas, jgyvendinus
projekta, i§ ju:

331008,46

36,49%

402141,89

35,70%

11.2.1.

Projekto parengimo
i§laidy kompensavimas

57732,97

6,37%

71829,11

6,38%

Nuo 2017.11.01,
kompensuojamos 100
proc.

UAB ,,Terma Consult”, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,
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11.2.2.

Statybos techninés
prieziiiros i§laidy
kompensavimas

16495,14

1,82%

20522,60 1,82%

Nuo 2017.11.01,
kompensuojamos 100
proc.

11.2.3.

Projekto jgyvendinimo
administravimo i$laidy
kompensavimas

8028,20

0,89%

8028,20 0,71%

Nuo 2019.06.22,
kompensuojamos 100
proc.

11.2.4.

Valstybés parama,
tenkanti energinj
efektyvuma
didinancioms
priemonéms:

248752,15

27,43%

301761,98 | 26,79%

11.2.4.1

kompensuojant 30 proc.
investicijy, tenkanciy
energinj efektyvuma
didinanéioms
priemonéms

238209,23

26,26%

291219,07 | 25,85%

30 % parama*. Nuo
2018.01.01

11.24.2

papildoma valstybés
parama, kompensuojant
10 proc. $iy priemoniy
1gyvendinimo Kainos

1054291

1,16%

10542,91 0,94%

10 % parama. Nuo
2018.01.01. Papildoma
parama paskaiéiuota nuo
ikainiy bendros
investicijy sumos: 4.1 ir

11.24.2.1

valstybés paramos dydis,
kai jgyvendinant
atnaujinimo projekta
daugiabu¢iame name,
jrengiamas atskiras ar
modernizuojamas esamas
neautomatizuotas §ilumos
punktas

1488,86

0,16%

1488,86 0,13%

4.2 lentelése Air B
paketui 5.1.1, 5.1.4.
eilutés

11.24.22

valstybés paramos dydis,
kai pertvarkoma ar keiciama
Sildymo sistema, butuose ir
kitose patalpose jrengiant
individualios Silumos
apskaitos prietaisus ar
dalikliy sistema ir (ar)
termostatinius ventilius,
irengiami balansiniai

ventiliai ant stovy

9054,06

1,00%

9054,06 0,80%

Pastaba: | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés
socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kreditg ir paliikanas, susijusias su namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

UAB ,,Terma Consult”, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595,
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* Projektams, kurie parengti jsigaliojus 2017 m. lapkri¢io 1 d. LR valstybés paramos daugiabuciams namams
atnaujinti (modernizuoti) jstatymo redakcijai, nuo 2018-01-20 teikiama 30 proc. parama, kai pasiekiama C
energinio naudingumo klasé ir 40 proc. §ilumos sanaudy sumazéjimas, bei teikiama papildoma parama 10%, kai:
1. daugiabudiame name jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas silumos punktas ir
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy (jskaitant Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemos prijungimo darbus; 2.
pertvarkoma ar kei¢iama §ildymo sistema, butuose ir kitos paskirties patalpose jrengiant individualios §ilumos
apskaitos prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar) termostatinius ventilius.

**Projekto parengimo islaidy kompensuojama dalis — 100 procenty i§laidy nuo 2017.11.01, skirty atnaujinimo
(modernizavimo) projektui parengti, jskaitant projekto autoring prieZilira, tafiau kompensuojama dalis neturi
virSyti 7 procenty statybos rangos darby kainos su PVM, numatytos statybos rangos darby sutartyje. Kai
pritaikomi tipiniai daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai, kompensacija neturi virSyti

2 procenty statybos rangos darby kainos su PVM.

*#**Statybos techninés priezitros i§laidy kompensuojama dalis - 100 procenty islaidy nuo 2017.11.01 statybos
techninei priezitirai vykdyti daugiabuio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo laikotarpiu,
tatiau §1 kompensacija neturi vir§yti 2 procenty statybos rangos darby kainos su PVM, numatytos statybos rangos

darby sutartyje.

**%% Projekto administravimo 18laidy kompensuojama dalis - 100 procenty faktiniy nuo 2019.06.22, tadiau

nevirdijandiy 4,235 Eur/m2 su PVM (3,50 Eur/m’ be PVM) buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto
(modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo i§laidy.

12. PRELIMINARUS INVESTICIJU PASISKIRSTYMAS NAMO BUTU IR
KITU PATALPU SAVININKAMS

A paketas
11.1 lentelé.
o . Investicijn suma, Fur .
Buto ar kity | Patalpy g 2 Prelimina
I;) atal? q “’f‘“‘?"‘ 1. Energinj efektyvama , V?ISE)Y h e‘ P?rama anesticiju suma, | ‘;us. |1 8
HIDIEris ar gasis Cumeg Wy energini efektyvumg| i meénesiné | =2
S JoP | didinan€ioms priemonems L . : o Gt atémus valstybés T £
kitas (bendra Kitos S viso didinantioms | 0L simokos | 2
identifikavimo {sis)plotas,}. .. Indivi. | priemo nés ; priemonéms, Eur P dydis, | 7
Sl 2 Bendraosies S L e ;
poZymis m? CEii dualios ‘ Eur/m2
S . investicijos |, oo oo
, inyesticijos ] . ,
Butas Nr. 1 55,12 19913,79 2936,61 893,41 23743,81 7161,67 16582,13 1,25
Butas Nr. 2 25,52 9219,88 0,00 413,64 9633,52 2807,90 6725,63 1,10
Butas Nr. 3 43,99 15892,73 4653,32 713,01 21259,08 6408,47 14850,59 141
Butas Nr. 4 55,18 19935,46 2936,61 894,38 2376646 7168,51 16597,95 1,25
Butas Nr. 5 25,52 9219,88 0,00 413,64 9633,52 2907,90 6725,63 1,10
Butas Nr. 6 45,98 16611,68 2303,22 745,26 19660,17 5930,19 13729,98 1,24
Butas Nr. 7 55,15 19924,63 2936,61 893,90 2375513 7165,09 16590,04 1,25
Butas Nr. 8 25,52 9219,88 0,00 413,64 9633,52 2907,90 6725,63 1,10
Butas Nr. 9 43,99 15892,73 2303,22 713,01 18908,96 5703,44 13205,52 1,25
Butas Nr. 10 55,56 20072,75 2936,61 900,54 23909,90 721181 16698,09 1,25
Butas Nr. 11 22,04 7962,62 1281,07 357,23 9600,93 2895,68 6705,24 1,27
Butas Nr. 12 45,98 16611,68 2303,22 745,26 19660,17 5930,19 13729,98 1,24
Butas Nr. 13 56,27 20329,26 6055,35 912,05 27296,66 8228,33 19068,33 141
UAB ,,Terma Consult“, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,
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Butas Nr. 14 2545 9194,59 1281,07 412,50 10888,17 3284,24 7603,93 1,24
Butas Nr. 15 | 45,37 16391,30 2303,22 735,38 19429,90 5860,68 13569,21 1,25
Butas Nr. 16 | 43,56 15737,38 2303,22 706,04 18746,64 5654,44 13002,20 1,25
Butas Nr. 17 | 35,06 12666,50 0,00 568,27 13234,77 3994,94 9239,83 1,10
Butas Nr. 18 | 46,37 16752,58 2303,22 751,58 19807,39 5974,63 13832,76 1,24
Butas Nr, 19 | 45,23 16340,72 6513,32 733,11 23587,15 7107,76 16479,39 1,52
Butas Nr. 20 | 34,55 12482,25 0,00 560,00 13042,25 3936,83 9105,42 1,10
Butas Nr. 21 | 45,17 16319,05 4163,22 732,13 21214,40 6395,89 14818,51 1,37
Butas Nr.22 | 43,92 15867,44 4653,32 711,87 21232,64 6400,49 14832,15 141
Butas Nr. 23 | 35,04 12659,27 0,00 567,94 13227,22 3992,66 9234,56 1,10
Butas Nr. 24 | 46,37 16752,58 2303,22 751,58 19807,39 5974,63 13832,76 1,24
Butas Nr. 25 | 47,19 17048,83 2303,22 764,88 20116,93 6068,07 14048,36 1,24
Butas Nr. 26 | 34,55 12482,25 0,00 560,00 13042,25 3936,83 9105,42 1,10
Butas Nr. 27 | 45,17 16319,05 2303,22 732,13 19354,40 5837,89 13516,51 1,25
Butas Nr. 28 | 46,10 16655,04 2303,22 747,21 1970547 5943,86 13761,60 1,24
Butas Nr.29 | 34,73 12547,28 0,00 562,92 13110,19 3957,34 9152,86 1,10
Butas Nr. 30 | 45,90 16582,78 2303,22 743,97 19629,97 5921,08 13708,89 1,24
Butas Nr. 31 | 46,56 16821,23 4140,89 754,66 21716,78 6547,58 15169,20 1,36
Butas Nr. 32 | 38,23 13811,76 1468,30 619,65 15899,71 479664 11103,07 1,21
Prekybos 33 | 45,63 16485,23 2936,61 739,59 20161,44 6080,33 14081,11 1,29
Butas Nr. 34 | 46,69 16868,19 2303,22 756,77 19928,18 6011,09 13917,09 1,24
Butas Nr. 35 | 34,58 12493,08 3411,99 560,49 16465,56 496384 11501,72 1,39
Butas Nr. 36 | 45,63 16485,23 2936,61 739,59 20161,44 080,33 14081,11 1,29
Butas Nr. 37 | 46,62 16842,90 4653,32 755,64 22251,86 6708,15 15543,71 1,39
Butas Nr. 38 | 38,23 13811,76 1468,30 619,65 15899,71 4796,64 11103,07 1,21
Butas Nr.39 { 45,63 16485,23 2936,61 739,59 20161,44 6080,33 14081,11 1,29
Butas Nr. 40 { 46,69 16868,19 2303,22 756,77 19928,18 6011,09 13917,09 1,24
Butas Nr. 41| 34,88 12601,47 3411,99 565,35 16578,81 4998,02 11580,78 1,38
Butas Nr.42 | 46,10 16655,04 2936,51 747,21 20338,86 6133,88 14204,97 1,28
Butas Nr. 43 | 46,57 16824,84 4163,22 754,83 21742,89 6555,42 15187,47 1,36
Butas Nr. 44 | 32,46 1172717 1468,30 526,13 13721,59 4139,17 582,43 1,23
Butas Nr.45 | 45,63 16485,23 2936,61 739,59 20161,44 6080,33 14081,11 1,29

I viso: 1895,68 634872,45 109158,33 | 30726,00 824756,78 248752,15 576004,63 1,27
B paketas
11.2 lentelé.
| ; Investicliu suma, Bar
Buto ar kity ,’Patalpq . . L . Prelimina
e D | energnd sekipoams] ISt | S 2
 Kitas (bendra : —]. Kites Kvise | didinan &ioms atemus yalstybes | imokos | Z
identifikavime |sis) plotas, Bendrosios Indivi priemo nés - priemonéins, Eur parama, Bur dydis, ~
potymis m’ ; ﬁvestiéijos . 'dnal}(f ' o . Eur/m2.
o | : myestxcljos ’ ’ ’ ; ;

Butas Nr. 1 55,12 18989,61 10370,72 | 1610,85 30971,18 9114,65 21856,53 1,65

Butas Nr. 2 25,52 8792,00 2521,07 745,80 12058,87 3535,85 8523,02 1,39

Butas Nr. 3 43,99 15155,17 7952,83 1285,58 24393,58 7177,05 17216,53 1,63

Butas Nr. 4 55,18 19010,28 10370,72 | 1612,60 30893,60 121,19 21872,42 1,65

UAB ,,Terma Consult“, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595,
reg, Nr. 008070, tel.: 869825193, 862027381, info@termaconsult.lt 28

I



Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé

Butas Nr. 5 25,52 8792,00 2521,07 745,80 12058,87 3535,85 8523,02 1,39
Butas Nr. 6 45,98 15840,76 7952,83 1343,73 25137,32 7393,80 17743,52 1,61
Butas Nr. 7 55,15 18999,95 10370,72 1611,72 30982,39 9117,92 21864,47 1,65
Butas Nr. 8 25,52 8792,00 2521,07 745,80 12058,87 3535,85 8523,02 1,39
Butas Nr. 9 43,99 15155,17 7952,83 1285,58 2439358 7177,05 17216,53 1,63
Butas Nr. 10 55,56 19141,20 10370,72 | 1623,70 31135,62 9162,58 21973,05 1,65
Butas Nr. 11 22,04 7593,09 2521,07 644,10 10758,26 3156,82 7601,44 1,44
Butas Nr.12 | 45,98 15840,76 7952,83 134373 25137,32 7393,80 17743,52 1,61
Butas Nr. 13 | 56,27 19385,80 1037072 | 1644,45 31400,98 9239,91 22161,07 1,64
Butas Nr. 14 | 2545 8767,88 252107 743,76 12032,71 3528,23 8504,48 1,39
Butas Nr. 15 45,37 15630,60 7952,83 1325,91 24909,34 7327,36 17581,98 1,61
Butas Nr. 16 | 43,56 15007,03 7952,83 1273,01 24232,87 7130,22 17102,85 1,64
Butas Nr. 17 35,06 12078,66 3653,50 1024,61 16756,77 4914,64 11842,13 1,41
Butas Nr. 18 | 486,37 15975,12 7952,83 1355,13 25283,08 7436,27 17846,81 1,60
ButasNr. 19 | 45,23 15582,37 7952,83 1321,82 24857,02 7312,11 17544,81 1,62
ButasNr.20 | 34,55 11902,96 365350 | 1009,70 16566,16 4859,09 11707,07 141
Butas Nr. 21 4517 15561,70 7952,83 1320,06 24834,59 7305,57 17529,02 1,62
ButasNr.22 | 43,92 15131,06 7952,83 1283,53 2436742 7169,43 17197,99 1,63
Butas Nr. 23 35,04 12071,77 3653,50 1024,02 16749,29 4912,46 11836,83 1,41
Butas Nr.24 | 46,37 1597512 7952,83 1355,13 25283,08 7436,27 17846,81 1,60
ButasNr. 25 | 47,19 16257,62 7952,83 1379,10 25589,54 7525,58 18063,96 1,59
ButasNr.26 | 34,55 11902,96 3653,50 100,70 16566,16 4858,09 11707,07 1,41
Butas Nr.27 | 45,17 15561,70 7952,83 1320,06 24834,59 7305,57 17528,02 1,62
ButasNr.28 | 46,10 15882,10 7952,83 1347,24 25182,17 740687 17775,30 1,61
Butas Nr. 29 34,73 11964,97 3653,50 1014,96 16633,43 4878,69 11754,74 1,41
Butas Nr. 30 | 45,90 15813,19 7952,83 1341,40 25107,42 7385,08 17722,34 1,61
Butas Nr. 31 46,56 16040,57 7952,83 1360,68 25354,09 7456,97 17897,12 1,60
ButasNr. 32 | 38,23 13170,77 6189,68 1117,25 20477,70 6020,75 14456,94 1,58
Prekybos 33 | 45,63 15720,18 8962,08 1333,51 26035,76 7664 45 18371,31 1,68
ButasNr.34 | 46,69 16085,36 7952,83 1364,48 25402,67 7471,13 17931,55 1,60
Butas Nr. 35 34,58 11913,30 6189,68 1010,58 19113,55 5623,21 13490,34 1,63
ButasNr. 36 | 45,63 15720,18 8982,08 1333,51 26035,76 766445 18371,31 1,68
Butas Nr. 37 | 46,62 16061,24 7952,83 1362,44 25376,51 7463,50 17913,01 1,60
ButasNr.38 | 38,23 13170,77 6189,68 1117,25 20477,70 6020,75 14456,94 1,58
Butas Nr. 39 45,63 15720,18 8982,08 1333,51 26035,76 7664,45 18371,31 1,68
Butas Nr. 40 | 46,69 16085,36 7952,83 1364,48 25402,67 747113 17931,55 1,60
Butas Nr. 41 34,88 12016,65 618,68 1018,34 19225,67 5655,89 13569,79 1,62
Butas Nr. 42 | 46,10 15882,10 8982,08 1347,24 2621142 7715,64 18495,78 1,67
Butas Nr. 43 | 46,57 16044,02 7952,83 1360,98 25357,83 7458,06 17898,77 1,60
Butas Nr. 44 | 32,46 11182,93 6189,68 948,62 18321,23 5392,31 12928,92 1,66
Butas Nr, 45 | 45,63 15720,18 8982,08 1333,51 26035,76 7664,45 18371,31 1,68

18 viso: 1895,68 653088,37 317641,85 | 55399,98 1026130,20 301761,98 724 368,22 1,59
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13. DidZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis

Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto vienam
kvadratiniam metrui Eur/m2/mén. (apskaiciuojama pagal formule, nustatyta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,,Dé] Valstybés paramos daugiabuciams namams
atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnao ir (ar) kity jmoky didziausios ménesinés
imokos nustatymo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

DidZiausia daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka (jskaitant
kredito grazinimga be palikany) jgyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta,
tenkanti patalpy naudingojo ploto 1 m? naudingojo ploto (Eur/m?*mén.):

13.1 . Ménesinés jmokos dydis, jvertinant 1é3y skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar)
statybos techninei prieziiirai vykdyti jtakos:

I=((Ee-Ep)xKe/12)xKxKpxKkxKa, Eur/m*/mén.
A paketas I= 2,62 Eur/m*/mén. '
B paketas I 2,96 Euwr/m*/meén.
Pastaba: Ka koeficientas nevertinamas nes néra vertinami atsinaujinantys energijos saltiniai.
Kur:
I - didZiausia daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka (Eur/m?*/mén);

Ee — skaiiuojamosios §ilumines energijos sanaudos per metus prie§ daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta kWh/m?/metus;

Ep — skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus jgyvendinus daugiabudio namo atnawjinimo
(modernizavimo) projekta kWh/m?*/ metus;

Ke — siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkreéioje vietovéje dieng Eur/kWh;

12 - ménesiy skaiius per metus (mén.);

K —koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energija taupanéiomis atnaujinimo (modernizavimo)
priemonémis, atsizvelgiant j Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 "Dél Daugiabudiy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos patvirtinimo" (toliau - Programa) priedo pastabos 4 punkta, - 1,2;

Kp - siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos pokycio jvertinimo paklaidos koeficientas 2,2;
Kk — koeficientas, jvertinantis 1é8y skolinimosi jtaka daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar
jo daliai parengti, projekto vykdymo priezitirai vykdyti ir projekto ekspertizei atlikti, — 1,1;

Ka - koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projekta jrengiami atsinaujinantys energijos Saltiniai (saulés véjo,
geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) - 1,3.

Sios jmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy i§mokeéjimo laikotarpiui
(i8skyrus atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ir kity patalpy savininkas).
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12. lentelé
A paketas B paketas

Ee, kWh/m?/metus 241,03 241,03
Ep, kWh/m?/metus 101,85 83,98
Ke, Eur/kWh 0,066 0,066

K 1,20 1,20

Kp 2,20 2,20

Kk 1,10 1,10

Ka 1,30 1,30

14. Preliminarus kredito grazinimo terminas

Preliminarus kredito grazinimo terminas 240 ménesiy (20 mety).

15. Projekto daliy rengimo techniné nzduotis

Projekto daliy techniné uZduotis bus parengta rengiant techninj darbo projekta, kadangi jos bus
rengiamos perkant jy rengimo paslaugas atskirai nuo statybos rangos darbuy.

Priedas Nr. 1. I¥metamuy $iltnamio efekta sukeliandiy duju (toiau SESD) (CO,

kv Kiekio sumazinimo skaiciavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju

13 lentelé.
l paketas B paketas

Metuil.s §11u1mnes energijos suvartojimo MWh/metus ) 285,97 322,68
sumazinimas (sutaupymas)
TarSos faktoriaus reik§mé tCO2e/MWh (E'.)1 0,10 0,10
Metinis i¥metamy SESD kiekio sumaZinimas tCO2e/metus ©O)=AQ)x®B) 28,60 32,27
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)2 25 25
Bendras i$metamy SESD kiekio sumaZinimas tCO2e E)=C)x D) 714,92 806,69

Pastaba: i¥metamo SESD kiekio suma%¢jimas jvertintas pastato naudingojo (§ildomo) ploto atzvilgiu

2 054,60 m2

! TarSos faktoriaus reik¥me lygi 0,10 tCO,/MWh

225 m. arba visy laikotarpiy svertinis vidurkis, kai né viena investicijos dalis nesudaro daugiau kaip 50% visy

investicijy.
Siluma namui teikiama centralizuotai.
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Priedas Nr. 2. Investiciju paskirstymas daugiabucio namo buty ir kity patalpy
savininkams

Preliminarus investicijy paskirstymas patalpy savininkams nustatomas pagal 9 ir 10 lenteliy duomenis.
Apskaiéiuojant investicijy paskirstyma svarbu jvertinti patalpy savininky galimybes dalyvauti nuosavomis
1éSomis.

Nustatant nuosavy ir skolinty 1é8y poreikj, bitina jvertinti, kad i§ nuosavy 1é8y turi biiti apmokétos pradinés
Projekto (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir investicijy planas) parengimo i§laidos, ir jvertinti, kad
Valstybés paramos blistui jsigyti ar i§sinuomoti ir daugiabuéiams namams atnaujinti (modernizuoti) jstatymo [1]
numatyta valstybés parama bus teikiama kompensuojant patirtas i§laidas, jgyvendinus Projekta.

A paketas

14.1 lentelé. Preliminariis mokéjimai atskiriems butams jvertinus 30 proc. valstybés subsidija
energija taupancioms ir papildoma 10 proc. parama Sildymo sistemos atnaujinimui

. Subsidi ja :
s 30 proc.
Buto ar kity i Kreditas ~ Viso su 3 %*
pataipu Patalpy : : i Soianii = , Fong :
tim evisar | navdin . E;?jcktg gal.eggi?:o Rangos darhai, ?r;emo !vextmus lfaluk‘anos ; lEEtIREHI!S. Eur/mén
G ; i¥laidos, Bur (parama néms + 10 subsidija ivertinus palikanomis i
Kieas sasts 100 proc) B proc. {(rangos subsidija, Eur (anuitetu Puai
identifikavim | plotas m? ' : L e o et
: P Sildymo | darbai), Eur ~ metodas); Eur
o porymns sistemai o
Butas Nr, 1 55,12 2391,74 2374381 7161,67 16582,13 5489,25 22071,39 91,96
Butas Nr. 2 25,52 1107,35 9633,52 2507,90 6725,63 222641 8952,04 37,30
Butas Nr. 3 43,99 1908,79 21259,06 6408,47 14850,59 4916,06 19766,65 82,36
Butas Nr. 4 55,18 239434 23766,46 7168,51 1659795 549449 22092,44 92,05
Butas Nr. 5 25,52 1107,35 9633,52 2907,90 6725,63 222641 8952,04 37,30
Butas Nr. 6 45,98 1995,14 19660,17 5930,19 13729,98 4545,09 18275,07 76,15
Butas Nr., 7 55,15 2393,04 23755,13 7165,09 16590,04 5491,87 22081,91 92,01
Butas Nr. 8 25,52 1107,35 9633,52 2907,90 6725,63 2226,41 8952,04 37,30
Butas Nr. 9 43,99 1908,79 18908,96 5703,44 13205,52 4371,48 1757701 73,24
Butas Nr. 10 55,56 2410,83 23909,90 7211,81 16698,09 5527,64 2222573 92,61
Butas Nr. 11 22,04 956,35 9600,93 2895,68 6705,24 2219,67 892491 37,19
Butas Nr. 12 45,98 1995,14 19660,17 5930,19 13729,98 4545,09 18275,07 76,15
Butas Nr. 13 56,27 2441,64 27296,66 8228,33 19068,33 6312,27 25380,60 105,75
ButasNr. 14 | 25,45 1104,31 10888,17 328424 7603,93 2517,16 10121,09 42,17
Butas Nr. 15 | 45,37 1968,67 19429,90 5860,68 13569,21 4491,87 18061,09 75,25
Butas Nr. 16 43,56 1890,13 18746,64 5654,44 13092,20 4333,97 17426,17 72,61
Butas Nr. 17 | 35,06 1521,30 13234,77 3994,94 9239,83 3058,70 12298,53 51,24
Butas Nr. 18 | 46,37 2012,06 19807,39 5974,63 13832,76 4579,12 18411,87 76,72
Butas Nr. 19 4523 1962,60 23587,15 7107,76 16479,39 5455,24 2193463 91,39
Butas Nr. 20 34,55 1499,17 13042,25 3936,83 9105,42 3014,21 12119,63 50,50
Butas Nr. 21 45,17 1959,99 2121440 6395,89 14818,51 490543 19723,94 82,18
Butas Nr. 22 | 43,92 1905,75 21232,64 6400,49 14832,15 4909,95 19742,09 82,26
Butas Nr. 23 | 35,04 1520,44 1322722 3992,66 9234,56 3056,95 12291,51 51,21
Butas Nr. 24 | 46,37 2012,06 19807,39 5974,63 13832,76 4579,12 18411,87 76,72
Butas Nr. 25| 47,19 2047,64 20116,93 6068,07 1404886 4650,65 18699,52 77,91
Butas Nr. 26 | 34,55 1499,17 13042,25 3936,83 9105,42 301421 12119,63 50,50
Butas Nr. 27 | 45,17 1959,99 19354,40 5837,89 13516,51 4474 43 17990,93 74,96
Butas Nr. 28 | 46,10 2000,35 19705,47 5943,86 13761,60 4555,56 18317,16 76,32
Butas Nr. 29 | 34,73 1506,99 13110,19 3957,34 9152,86 3029,91 12182,77 50,76
Butas Nr. 30 | 45,90 1991,67 19629,97 5921,08 13708,89 4338,11 18247,01 76,03
Butas Nr. 31 | 46,56 2020,31 21716,78 6547,58 15169,20 5021,52 20190,72 84,13
AB ,,Terma Consult™, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277593,
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Butas Nr. 32 | 38,23 1658,86 15899,71 4796,64 11103,07 3675,50 14778,57 61,58
Prekybos 33 | 45,63 1979,95 20161,44 6080,33 14081,11 4661,33 18742,44 78,09
Butas Nr. 34 | 46,69 2025,95 19928,18 6011,09 13917,09 4607,03 18524,13 77,18
Butas Nr. 35 | 34,58 1500,48 16465,56 4963,84 11501,72 3807,46 15309,18 63,79
Butas Nr. 36 | 45,63 1979,95 20161,44 6080,33 14081,11 4661,33 18742,44 78,09
Butas Nr. 37 | 46,62 2022,91 22251,86 6708,15 15543,71 5145,50 20689,21 86,21
Butas Nr. 38 | 38,23 1658,86 15899,71 4796,64 11103,07 3675,50 14778,57 61,58
Butas Nr. 39 | 45,63 1979,95 20161,44 6080,33 14081,11 4661,33 18742,44 78,09
Butas Nr. 40 | 46,69 2025,95 19928,18 6011,09 13917,09 4607,03 18524,13 77,18
Butas Nr. 41 | 34,88 1513,49 16578,81 4998,02 11580,78 3833,64 1541442 64,23
Butas Nr. 42 | 46,10 2000,35 20338,86 6133,88 14204,97 4702,33 18907,31 78,78
Butas Nr. 43 | 46,57 2020,74 21742,89 6555,42 15187,47 5027,57 20215,04 84,23
Butas Nr. 44 | 32,46 1408,49 13721,59 4139,17 9582,43 3172,11 12754,54 53,14
Butas Nr. 45 | 45,63 1979,95 20161,44 6080,33 14081,11 4661,33 18742,44 78,09
IS viso Eur: 1895,68 82256,31 824756,78 248752,15 576004,63 190677,25 766681,89 3194,51

Pastaba: * 3 proc. metinés paliikanos garantuojamos 5 metams, pasibaigus $iam laikotarpiui paliikanos bus taikomos rinkos

salygomis.

B paketas

14.2 lentelé. Preliminariis mokéjimai atskiriems butams jvertinus 30 proc. valstybés subsidija

energija taupandioms ir papildoma 10 proc. parama $ildymo sistemos atnaujinimui

Buto ar kity Subsidi ja 30 ; - |viosus o
atal Patal , roe. BEA S | Palokanes | mefiné mis
n:merniqar naudir?g“a Projekto parengimo Rangos darbai, prigmo néms + ~ls1'ed;fa? (Iangus ivertinus palika | pyy/micn
e B ~ | 1slaidos, Eur (parama ~ L darbai) fvertinus Con nomis nLme
L “l_c:nt;’as |sis plotas 100 proc) Eur 18 proe. | subsidija, Eur subsidija, | (o y Butui
identifikavimo m : Sildymo Shnnnans) Eur ieto das), :
poZymis sistemai Exr ' Enr
Butas Nr. 1 55,12 2918,71 30971,18 9114,65 21856,53 723526 29091,78 | 121,22
Butas Nr. 2 25,52 1351,33 12058,87 3535,85 8523,02 2821,41 1134443 | 47,27
Butag Nr. 3 43,99 232936 24393,58 7177,05 17216,53 5699,26 22915,79 95,48
Butas Nr. 4 55,18 2921,89 30993,60 9121,19 21872,42 7240,52 29112,93 | 121,30
Butas Nr. 5 25,52 1351,33 12058,87 3535,85 8523,02 2821,41 11344,43 | 4727
Butas Nr. 6 45,98 2434,73 25137,32 7393,80 17743,52 5873,71 2361724 98,41
Butas Nr. 7 55,15 2920,30 30982,39 9117,92 21864,47 7237,89 29102,36 | 121,26
Butas Nr. § 25,52 1351,33 12058,87 3535,85 8523,02 2821,41 1134443 | 4727
Butas Nr. 9 43,99 2329,36 24393,58 7177,05 17216,53 5699,26 22915,79 95,48
ButasNr. 10 | 55,56 2942,01 31135,62 9162,58 21973,05 7273,83 29246,88 | 121,86
Butas Nr. 11 22,04 1167,06 10758,26 3156,82 7601,44 2516,34 10117,78 42,16
ButasNr. 12 | 4598 2434,73 25137,32 7393,80 17743,52 5873,71 23617,24 98,41
ButasNr. 13 | 56,27 2979,60 31400,98 9239,91 22161,07 7336,07 20497,15 | 122,90
ButasNr. 14 | 25,45 1347,63 12032,71 3528,23 8504,48 2815,28 11319,76 | 47,17
Butas Nr. 15 | 45,37 2402,43 24909,34 7327,36 17581,98 5820,24 23402,22 | 97,51
Butas Nr. 16 | 43,56 2306,59 24232,87 7130,22 17102,65 5661,56 2276422 | 94,85
ButasNr. 17 | 35,06 1856,49 16756,77 4914,64 11842,13 3920,15 15762,28 | 65,68
ButasNr. 18 | 46,37 2455,38 25283,08 7436,27 17846,81 5907,90 23754,71 98,98
ButasNr. 19 | 4523 2395,02 24857,02 7312,11 1754491 5807,97 23352,87 97,30
ButasNr. 20 | 34,55 1829,49 16566,16 4859,09 11707,07 3875,44 15582,51 64,93
Butas Nr. 21 | 45,17 2391,84 24834,59 7305,57 17529,02 5802,71 23331,72 | 9722
Butas Nr. 22 | 43,92 2325,65 24367,42 7169,43 17197,99 5693,12 22891,11 95,38
Butas Nr. 23 | 35,04 1855,44 16749,29 491246 11836,83 3918,40 15755,23 65,65
Butas Nr. 24 | 46,37 2455,38 25283,08 7436,27 17846,81 5907,90 23754,71 98,98
Butas Nr. 25 | 47,19 2498,80 25589,54 7525,58 18063,96 5979,79 24043,75 | 100,18
Butas Nr. 26 | 34,55 1829,49 16566,16 4859,09 11707,07 3875,44 15582,51 64,93
Butas Nr. 27 | 45,17 2391,84 24834,59 7305,57 17529,02 5802,71 23331,72 97,22
UAB ,,Terma Consult, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595,
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Butas Nr. 28 | 46,10 2441,08 25182,17 7406,87 17775,30 5884,23 23659,54 | 98,58
Butas Nr. 29 { 34,73 1839,02 16633,43 4878,69 11754,74 389122 15645,96 65,19
Butas Nr. 30 | 45,90 2430,49 25107,42 7385,08 17722,34 5866,70 23589,04 | 98,29
Butas Nr. 31 | 46,56 2465,44 25354,09 7456,97 17897,12 5924,56 23821,68 | 99,26
Butas Nr. 32 | 38,23 2024,35 20477,70 6020,75 14456,94 4785,74 19242,69 | 80,18
Prekybos 33 | 45,63 2416,20 26035,76 7664,45 18371,31 6081,53 24452,84 | 101,89
Butas Nr. 34 | 46,69 2472,33 25402,67 7471,13 17931,55 5935,96 23867,51 99,45
Butas Nr. 35 ] 34,58 1831,08 19113,55 5623,21 13490,34 4465,76 17956,11 74,82
Butas Nr. 36 | 45,63 2416,20 26035,76 7664,45 18371,31 6081,53 2445284 | 101,89
Butas Nr. 37 { 46,62 2468,62 25376,51 7463,50 17913,01 5929,82 23842,83 | 99,35
Butas Nr. 38 | 38,23 2024,35 20477,70 6020,75 14456,94 4785,74 19242,69 80,18
Butas Nr. 39 | 45,63 2416,20 26035,76 7664,45 18371,31 6081,53 2445284 | 101,89
Butas Nr. 40 | 46,69 2472,33 25402,67 7471,13 17931,55 5935,96 23867,51 99,45
Butas Nr. 41 | 34,88 1846,96 19225,67 5655,89 13569,79 449206 18061,85 | 75,26
Butas Nr. 42 | 46,10 2441,08 2621142 7715,64 18495,78 6122,74 24618,51 | 102,58
Butas Nr. 43 | 46,57 246597 25357,83 7458,06 17899,77 592544 2382521 99,27
Butas Nr. 44 | 32,46 1718,82 18321,23 539231 12928,92 4279,91 17208,83 | 71,70
Butas Nr. 45 | 45,63 2416,20 26035,76 7664,45 18371,31 6081,53 24452,84 | 101,89
I8 viso Eur: | 1895,68 100379,91 1026130,20 301761,98 724368,22 239790,68 964158,90 | 4017,33

Pastaba: * 3 proc. metinés palikanos garantuojamos 5 metams, pasibaigus $iam laikotarpiui paliikanos bus taikomos rinkos
salygomis.

Priedas Nr. 3. Kainy apskaifiavimo pagrindimas

A paketas

15.1 lentelé, Kainy apskaic¢iavimo pagi‘indimas

Renovacijos priemonés

Darbuy kiekiai

Ikainiai, Eur su PVM

Normatyvai

Energija taupancios priemonés

Sildymo ir kar§to vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas) - dvivamzdé Sildymo sistema su

apskaita
Esamo Silumos punkto keitimas nauju
I automatizuotu (galia §ildymui 103 kW, KV 329 | kW 4525
ruosimui 226 kW) viso 14 888,57 1.14
- 138 vnt. 114,25
Sildymo sistemos prietaisy keitimas viso 15 766,26 1.4.45
Termostatiniy radiatoriy voZtuvy montavimas kai
1.3 |voZtuval su automatiniu srauto ribojimu, kuriy
temperatiirinis reguliavimas nustatytas 138 vat. 74,95
gamykliSkai nuo 16 iki 26°C viso 10 342,75 1.4.4]
. . . .. . 4 25
1.4 |Vienvamzdés §ildymo sistemos stovy keitimas ] 110040] m 68
dvivamzde Viso 28 254,10 1.4.35
Sildymo sistemos magistraliniy vamzdymy 246,00 m 24,20
13 keitimas ir naujos §iluminés izoliacijos ant jy
rengimas viso 5953,20 1.4.27
.. " il loci
e Automﬁtlnlu[ ba'lan.smn? ven liy sus eig.m 7 it 270,86
perkryCio reguliavimu jrengiamas ant $ildymo
sistemos stovy viso 7 313,18 2.28.9
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1.7|Uzdaromuyjy ventiliy ant §ildymo sistemos stovy 87 vat. 61,30
jrengimas viso 5332,98 2.28.13
Silumos kiekio dalikliy ant radiatoriy jrengimas
18 ~135 vnt. su Silumos kiekio dalikliy duomeny
" |nuskaitymo jrenginiais-koncentratoriais
montuojamais laiptinése (~15 vnt.) su ir 135 vnt. 130,21
centriniu duomeny surinkimo skydu (~1 vnt.). viso 17 578,10 1.4.16
Kar$to vandens magistraliniy vamzdyny
1.9 1keitimas, ir naujos $iluminés izoliacijos ant jy 197,04 m 31,46
jrengimas viso 6 198,88 1.5.1
1.10|Kardto vandens vamzdyny stovy ir pajungimo 442,80 m 38,88
atvamzdziy keitimas viso 17 217,55 1.5.5, 1.5.13
- 45 vnt. 257,75
Rank$luosséiy dziovintuvy keitimas viso 11 598,94 14.1
1.12{UZdaromujy ventiliy ant kar$to vandens tiekimo 27 vat. 61,30
stovy jrengimas viso 1 655,07 2.28.13
Termobalansiniy cirkuliacijos ventiliy su
L3 dezinfekcijos moduliu ir termometru ant karsto 9 vit. 270,86
vandens tiekimo stovy jrengimas viso 2 437,73 2.28.9
? |Atsinaujinanéiy $altiniy jrengimas
. Fotovoltiniy saulés moduliy jégainés ant pastato
> plokséio stogo bendro naudojimo elektros 3,00 kW 2 000,00
energijos reikméms jrengimas ~3 kW viso 6 000,00 Apklausos bidu
5 |Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant mechaninio védinime su SilumegraZos
(rekuperacijos) funkcija irengimas
5.1 | Natralios traukos ventiliacijos kanaly valymas, | 45 bt. 122,06
dezinfekavimas viso 5492,92 1.6.1
Minirekuperatoriy butuose ir kitos paskirties
32 patalpose jrengimas ~9 vnt. (butai Nr. 43, 21 ir 9 vnt. 620,00
19) viso 5 580,00 Apklausos bidu
Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy
4 $alinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo $laitinio
stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias ar laiptus j pastoge), apsiltinant jj arba
perdanga pastogéje
Sutapdinto stogo hidroizoliacinés stogo dangos
keitimas su apSiltinimu puty polistirolu ir
l mineraline vata ~641,34 m2, prieglaudy
" Japtaisymas, apsauginés tvorelés jrengimas ir kt.
Lietaus nuotéky stovy, magistraliy ir i§vady iki
pirmo miesto lietaus nuotéky Sulinio keitimas 641,34 m2 126,09 1.11.7,2.26.1,
~104 m Viso 80 864,82 2.26.2,2.26.3
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ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokelio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdZiy
5 demontavima, jrengimg ar keitima, elektros, dujuy ar kity sistemy ar jrengimy nuo §iltinamos sienos (cokolio) atitraukima
(iSskyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma
Fasadiniy sieny apsiltinimas polistireninio
> putplascio plokStémis jrengiant tinkuojamg 1373,89] m2 107,51
fasada viso 147 700,92 1.12.9
52 280,021 m2 106,93
Sieny balkonuose apsiltinimas viso 29 941,90 1.12.2
_|Balkony Soniniy sieny Siltinimas i3 iorés
53 |polistireninio putplas&io plokstémis, tinkuojant | 11440 | m2 106,93
armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku ViSO 12 232,53 1.12.2
5.4 | Balkony perdangos plok§&iy stiprinimas ir 486,58 | m2 276,43
ap§iltinimas i§ visy pusiy viso 134 504,51 2.29.1
55 316,251 m?2 176,66
Balkony aptvérimy atnaujinias su apSiltinimu viso 55 868,73 1.15.4-1.15.1
Cokolio apsiltinimas ekstrudinio puty polistireno
3.6 [plok§témis, akmens masés plyteliy apdailos vir$ 125,82 | m2 159,08
grunto jrengimas : viso 20 015,29 1.13.6
5 7 |Pamaty (1,20 m gylio) $iltinimas ekstrudinio 140,42 ' m2 92,11
puty polistireno plokstémis viso 12 934,76 1.13.2
s 59,50 | m2 59,50
Nuogrindos tvarkymo darbai 0,5 m plodio Viso 2 119,54 1.14.2
¢ |Balkony ar lodZijy istiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZiju konstrukeijos sustiprinimg ir (ar)
naujos jstiklinimo konstrukeijos irengima pagal vieng projekta
6l Balkony stiklinimas PVC konstrukeija su stiklo
"'|paketu paliekant balkony aptvérimus pagal 460,00 | m2 179,94
vieningg projekta, 65 vnt. viso 82 772,00 1.15.1
Bendrojo naudojimo patalpose esandiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojime lauko dury (j¢jimo,
7 tambiiro, konteinerinés) keitimas (iskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir
pritaikymas neigaligjy poreikiams (panduso pagal poreiki ir galimybes irengimas)
8,81 | m2 477,19
7.1
Tamburo duru keitimas 3 vnt. viso 4210,55 1.17.4
Laiptinés lauko jéjimo aikStelés remontas,
72 |pritaikant nejgaliyjy poreikiams (pandusy 13,50 | m2 180,29
jrengimas) viso 243392 1.18.1,2.31.1
8 |Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio $ilumos pralaidume langus
8.1.|Buty langy keitimas, angokra$¢iy apdaila. 94,20 m2 220,87
Keigiami visi buty langai Viso 20 806,33 1.19.2
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Bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos ir (ar) apSvietimo sistemos atnaujinimas
? |(modernizavimas) (elektros kabeliy keitimas, $viesos diody (LED) apsvietimo ir automatinés
apSvietimo valdymo sistemos jrengimas)

Bendro naudojimo elektros instaliacijos keitimas
- pastato el. spintos atnaujinimas, naunjy laidy,
jungikliy keitimas, paskirstymo dézudiy, el.

9.1 |kabeliy keitimas nuo riisio iki buty apskaitos
spinty, buty apskaitos spinty jrenginiy
atnaujinimas (naujy automatuky-kirtikliy
irengimas), esamy $viestuvy laiptinése ir bendro

.t . .. . 26 014,7

naudojimo riisio patalpose keitimas LED ! kompl 6 014,76 1.22.5,1.22.13,
Sviestuvais ir jy valdymo jrangos jrengimas ir t.t. Viso 26 014,76 1.22.14,1.22.18
Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy (priefgaisrinés saugos, geriamojo vandens,

10 'buitiniy ir lietaus nuoteky, drena¥o, taip pat ir namui priklausandiy vietiniy jrenginiu) atnaujinimas ar
keitimas

o Buitiniy nuotéky vamzdyny magistraliniy 297,00 m 46,90

* |vamzdyny, stovy ir i$vady iki pirmojo miesto 2.25.1,2.25.3,

buitiniy nuotélky tinkly Sulinio keitimas viso 13 929,51 2.255

Geriamojo vandens magistraliniy vamzdyny ir
10.2|stovy keitimas ~319,92 m , ivado keitimas.
Uzdaromyjy ventiliy ant stovy jrengimas/ 31992 m 52,50 2.24.3,2.24.8,
keitimas ~9 vnt. : ViSO 16 796,49 2.24.12

Numatomy investicijy preliminariis dydziai nustatyti remiantis V§] CPO LT skelbiamais jkainiais:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase docs.asp?PID=465574

B paketas

15.2 lentelé. Kainy apskaiciavimo pagrindimas

Renovacijos priemonés Darby kiekiai Ikainiai, Eur Normatyvai

Energija taupancios priemonés

Sildymo ir kar§to vandens sistemy atnaujinimas (medernizavimas) - dvivamzdé §ildymo sistema su
apskaita

Esamo Silumos punkto keitimas nauju
1.1

automatizuotu (galia §ildymui 103 kW,| 329 kw 45,25

KV ruoSimui 226 kW) viso 14 888,57 1.14
12 138 vnt. 114,25

Sildymo sistemos prietaisy keitimas viso 15 766,26 1.4.45

Termostatiniy radiatoriy voztuvy
1.3 |montavimas kai voZtuvai su
automatiniu srauto ribojimu, kuriy

temperatiirinis reguliavimas nustatytas |13 vat. 74,95
gamykliskai nuo 16 iki 28°C viso 10 342,75 1.4.41
UAB ,,Terma Consult, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595,
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14 [Vienvamzdés §ildymo sistemos stovy 1100,40] m 25,68
keitimas | dvivamzde viso 28 254,10 1.4.35
Sildymo sistemos magistraliniy
13 vamzdyny keitimas ir naujos $iluminés 246,00 m 24,20
izoliacijos ant jy jrengimas viso 5953,20 1.4.27
1.6 |Automatiniy balansiniy ventiliy su
slégio perkryéio reguliavimu 27 vat. 270,86
rengiamas ant Sildymo sistemos stovy viso 7313,18 2.28.9
1.7 | UZdaromyjy ventiliy ant §ildymo 87 vnt. 61,30
sistemos stovy irengimas Viso 5332,98 2.28.13
Silumos kiekio dalikliy ant radiatoriy
irengimas ~135 vnt. su Silumos kiekio
18 dalikliy duomeny nuskaitymo
" |irenginiais-koncentratoriais
montuojamais laiptinése (~15 vnt.) su
ir centriniu duomeny surinkimo skydu 135 vat. 130,21
(~1 vnt.). viso 17 578,10 1.4.16
Kar§to vandens magistraliniy
19 |vamzdyny keitimas, ir naujos 197,04 | m 31,46
§iluminés izoliacijos ant jy jrengimas viso 6 198,88 1.5.1
1.10(Karsto vandens vamzdyny stovy ir 442 80 m 38,88
pajungimo atvamzdziy keitimas viso 1721755 1.5.5,1.5.13
N 45 | ot 257,75
" |Ranksluos&iy d¥iovintuvy keitimas viso 11 598,94 1.4.1
1.12|UZdaromujy ventiliy ant kar3to 27 vnt. 61,30
vandens tiekimo stovy jrengimas viso 1 655,07 2.28.13
Termobalansiniy cirkuliacijos ventiliy
1.13|su dezinfekceijos moduliu ir
termometru ant kar§to vandens tiekimo| 9 vnt. 270,86
stovy jrengimas viso 243773 2.28.9
2 |Atsinaujinandiy Saltiniy irengimas
Fotovoltiniy saulés moduliy jégainés
5.1 |ant pastato plokséio stogo bendro
naudojimo elektros energijos 3,00 kW 2 000,00
reikméms jrengimas ~3 kW viso 6 000,00 Apklausos biidu

UAB ,,Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,

reg, N1. 008070, tel.: 869825193, 862027381, info@termaconsult.lt

39

S




Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé

3 Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant mechaninio védinimo su $ilumograZos
(rekuperacijos) funkcija irengimas
3.1|Natiralios traukos ventiliacijos kanaly 45 bt. 122,06
valymas, dezinfekavimas viso 549292 1.6.1
39 Minirekuperatoriy butuose jrengimas 135 vnt. 620,00
"|~135 vat. VIS0 83 700,00 Apklausos blidu
Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, iskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformaciju
4 $alinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba naujo $laitinio
stogo (be patalpy pastogéje) irengimas (iskaitant kopécias ar laiptus | pastoge), ap§iltinant jj arba
perdanga pastogéje
Sutapdinto stogo hidroizoliacinés
stogo dangos keitimas su apSiltinimu
puty polistirolu ir mineraline vata
4.1{~641,34 m2, prieglaudy aptaisymas,
apsauginés tvorelés jrengimas ir kt.
Lietaus nuotéky stovy, magistraliy ir
i$vady iki pirmo miesto lietaus 64134 | m? 126,09 1.11.7,2.26.1,2.26.2,
nuotéky Sulinio keitimas ~104 m Viso 80 864,82 2.26.3
ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzd¥iy
5 demontavimg, jrengima ar keitima, elektros, duju ar kity sistemy ar jrengimy nuo 3iltinames sienos (cokolio) atitraukimg
(i$skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma
51 Fasadiniy sieny apS§iltinimas 18 iSorés
" |mineralinés vatos plokstémis, jrengiant 994,03 m2 148,59
ventilinojama fasada viso 147 700,90 1.12.9
59 280,02 m2 106,93
Sieny balkonuose apSiltinimas viso 29 941,90 1.12.2
Balkony Soniniy sieny §iltinimas i§
5.3|180rés polistireninio putplascio
ploks§témis, tinkuojant armuotu 114,40 m2 106,93
plonasluoksniu dekoratyviniu tinka viso 12 232,53 1.12.2
5.4|Balkony perdangos plok§&iy 486,58 | m2 276,43
stiprinimas ir apSiltinimas i§ visy pusiy viso 134 504,51 1.12.2
55 Cokolio apsiltinimas ekstrudinio puty
“Ipolistireno plok3témis, akmens masés 125,82 m2 159,08
plyteliy apdailos vir§ grunto jrengimas viso 20 015,29 1.13.6
5.6|Pamaty (1,20 m gylio) §iltinimas 140,42 | m2 92,11
ekstrudinio puty polistireno plokStémis viso 12 934,76 1.13.2
5.7{Nuogrindos tvarkymo darbai 0,5 m 59,50 m2 59,50
plo¢io viso 2 119,54 1.14.2

UAB ,,Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595,
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Balkdnq ar lodZijy istiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZiju konstrukcijos sustiprinima ir (ar)

apSvietimo valdymo sistemos irengimas)

6 naujos jstiklinimo konstrukcijos irengima pagal viena projekta
6.1 |Balkony stiklinimas PVC konstrukeija
su stiklo paketu per visa balkono 747,50 m2 176,95
aukstj pagal vieningg projekta, 65 vnt. viso 134 504,35 1.15.1
Bendrojo naudojimo patalpose esan€iy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (ié¢jimo,
7 |{tambiiro, konteinerinés) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir
pritaikymas neijgaliyju poreikiams (panduso pagal poreiki ir galimybes jrengimas)
Laiptinés lauko dury keitimas
7.1imetalinémis durimis su ap$iltinimu 3 8,81 m?2 477,79
vnt. viso 4 210,55 1.17.4
7.2 8,81 m2 477,79
Tamburo duru keitimas 3 vnt. Viso 4210,55 1.17.4
7 3|1éjimo i rtisj lauko dury keitimas 7,40 m2 477,79
metalinémis 3 vnt. viso 3 536,87 1.17.4
Laiptinés lauko jéjimo aikStelés
74|remontas, pritaikant nejgaliyjy 13,50 m2 180,29
poreikiams (pandusy irengimas) viso 2 433,92 1.18.1,2.31.1
8 |Buty ir kitu patalpu langy ir balkonu dury keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo langus
B iy 45020 | m2 220,87
3.1{Butu langy keitimas. Angokra3ciy
apdaila. Keiliami visi buty langai viso 99 437,50 1.19.2
Bendrojo naudejimo elektros inZinerinés sistemos ir (ar) apsvietimo sistemos atnaujinimas
9 |(modernizavimas) (elektros kabeliy keitimas, $viesos diody (LED) apSvietimo ir automatinés

9.1

Bendro naudojimo elektros
instaliacijos keitimas - pastato el.
spintos atnaujinimas, naujy laidy,
jungikliy keitimas, paskirstymo
dézutiy, el. kabeliy keitimas nuo
bendro naudojimo patalpy iki buty
apskaitos spinty, buty apskaitos spinty
Jrenginiy atnaujinimas (naujy
automatuky-kirtikliy jrengimas),
esamy §viestuvy laiptinéje keitimas

LED $viestuvais ir jy valdymo jrangos 1 kompl. 26 014,76 1.22.5,1.22.13,
Irengimas ir t.t. viso 26 014,76 1.22.14,1.22.18
10|Riisio luby §iltinimas
ol 37422 | m2 43,66
Risio luby Siltinimas ViSO 16 337,25 1.20.5,1.22.19

11

Kity pastato bendrojo naudojime inZineriniy sistemy (prieSgaisrinés saugos, geriamojo vandens,
buitiniy ir lietaus nuoteky, drenaZo, taip pat ir namui priklausanciy vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar

keitimas

111

Buitiniy nuotéky vamzdyny
magistraliniy vamzdyny, stovy ir
i§vady iki pirmojo miesto buitiniy

297,00

46,90

nuotéky tinkly Sulinio keitimas

Viso

13 929,51

225.1,2.25.3,2.25.5

U
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114 140,00 m 73,36
DrenaZo pastao perimetru sutvarkymas viso 10 270,73 2.27.1
Geriamojo vandens magistraliniy
13 vamzdyny ir stovy keitimas ~319,92 m
, Ivado keitimas. Uzdaromujy ventiliy 319,92 m 52,50
ant stovy jrengimas/ keitimas ~9 vnt. Viso 16 796,49 2.243,2248,2.24.12
Laiptiniy ir bendro naudojimo patalpy
11.4)laiptinéje remontas (sienos, grindys,
lubos) ~900,15 m?, turékly 900,15 m2 16,00
atnaujinimas ~102,6 m. viso 14 403,25 2.31.2,2.31.5

Numatomy investicijy preliminariis dydZiai nustatyti remiantis V§] CPO LT skelbiamais jkainiais:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfg/publicpurchase docs.asp?PID=465574
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Priedas Nr. 4. Pastato vizualiné apZiiira — fotonuotraukos

Ve e

Pastato apZiiira — Foto medZiaga (ir termonuotraukos)

Nr.: 1-24 (paveiksliuky
numeriai)

Data: 2021.07.01 Atliko: InZinierius konsultantas D. Barysa;

: i 2 oA o gL
3 pav. Piety fasadas i 4 pav. Vakary fasadas

UAB ,,Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,
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2
AR 7

7 pav. Lauko durys | 8 pav Deﬁiéntuts ambo durys

11 pav: Véntiliacijos kaﬁ;aflq kaminélis

o

| 12 pav. Stoé;s

UAB ,,Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, m. k.135277595,
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15 pav. Laiptiné
o

17 pav. UZlipimo ant stogo liukas 18 pav. Radiatorius bute
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23 pv. 'Nuotékq stovas
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Priedas Nr. 5. Normatyviniai dokumentai

Eil. | Zymuo
Nr.

Pavadinimas

Metodiné literatiira

1. LR Aplinkos ministerija

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) plano rengimo tvarkos
aprasas

Lietuvos Respublikos jstatymai

2. 2004.09.28 Nr. IX-2452

LR nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas

3.

LR statybos jstatymas

Statybos organizaciniai tvarkomieji

ir techniniai reglamentai

4. STR 1.01.01:2005

Kultdros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby reglamentai

STR 1.01.08:2002

Statinio statybos riSys

STR 1.01.03:2017

Statiniy klasifikavimas

N[

STR 1.02.09:2011

Teisés atlikti pastaty energinio naudingumo sertifikavimg jgijimo tvarkos
aprasas

8. STR 1.04.04:2017

Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

9. STR 1.12.06.:2002

Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

10. | STR 1.03.01:2016

Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

11. | STR 2.01.01(1):2005

Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

12. | STR 2.01.01(2):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

13. | STR 2.01.01(3):1999

Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

14. | STR 2.01.01(4):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

15. | STR 2.01.01(5):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo

16. | STR 2.01.01(6):2008

Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir §ilumos i§saugojimas

17. | STR 2.01.07:2003

Pastaty vidaus ir i§orés aplinkos apsauga nuo triuk§mo

18. | STR 2.01.10:2007

ISorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

19. | STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

20. | STR 2.02.01:2004

Gyvenamieji pastatai

21. | STR 2.03.01:2001

Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms

22. | STR 2.05.02:2008

Statiniy konstrukcijos. Stogai

23. | STR 2.05.13:2004

Statiniy konstrukcijos. Grindys

22. | STR 2.05.20:2006

Langal ir iSorinés jéjimo durys

26. | STR 2.09.02:2005

Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas

27. | STR 2.01.02:2016

Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas

Respublikinés statybos normos

28. | RSN 156-94

Statybiné klimatologija

Higienos normos

29. | HN 42:2009

| Gyvenamujy ir vie¥osios paskirties pastaty mikroklimatas

Statybos taisyklés ir kiti dokumentai

30. | PAGD VR 2010.12.07,

Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (taisyklés)

Nr. 1-1338

31. | PAGD VR 2011.02.22, Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés
Nr. 1-64

32. | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

33. 12012.01.02, Nr. 1-2

Dujy sistemy pastatuose jrengimo taisyklés

34. | 2006.12.29, Nr. D1-637

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Sustambinti statybos darby apskaiéiavimo normatyvai rekomendacijos

35. | VS[CPOLT

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy jgyvendinimo
(statybos darby) kaina:
https:/pickimal eviesislinirkimal Wapp/rfa/publicourchase docs.asp?PID=485574




Priedas Nr. 6. Eskizai
Natiiriniu matavimy eskizas

2021.07.01 Nr. 2021/07-01/E02

Marijampolé

Statinio adresas: Kauno g. 74, Marijampolé

S BB

Ry
£3

1 pav. Fasadiniai eskizai

T I . /
UAB ,,Terma Consult” inZinierius-konsultantas c;&, Donatas Barysa

(para%as)

UAB , Marijampolés buty ukis“

(paraSas)



Priedas Nr. 7. Natfiriniy matavimy atlikimo aktas

NATURINIU MATAVIMU ATLIKIMO AKTAS

2021.07.01 Nr. 2021/07-01/N02

Kauno g. 74, Marijampolé

Statinio adresas: Kauno g. 74, Marijampolé
Natlirinis matavimas: Dél darby kiekiy nustatymo Investicijy plano rengimui.
Statinio planuojamus statybos darby kiekius nustaté:
Investcijy plano rengéjas: UAB ,, Terma Consuli“ inZinierius-konsultantas Donatas Barysa

Kiti:

agal investicinio A var.

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Mato
vnt.

Kiekis

Pagrindiniai daugiabudio
gyvenamojo namo

rodikliai

Planuojami darby
kiekiai, nustatyti
atliekant

matavimus vietoje

2

3

4

5

ENERGIN] EFEKTYVUMA

DIDINANCIOS PRIEMONES

1.1

Fasado sieny §iltinimas (be cokolio ir pamaty su
angokra3Ciais), jskaitant sieny konstrukcijos defekty
pasalinimg

m2

2571,14 m2 (su
angokrasciais)

2571,14 m2 (su
angokra3diais)

1.2.

Cokolio ir pamaty 1,20 m gylio Siltinimas

m2

266,24

266,24

1.3.

Nuogrindos 0,50 m plo&io tvarkymo darbai

mz

59,50

59,50

Stogo §iltinimas

Sutapdinto stogo hidroizoliacinés stogo dangos keitimas
su apsiltinimu puty polistirolu ir mineraline vata
~641,34 m2, prieglaudy aptaisymas, apsauginés
tvorelés jrengimas ir kt. Lietaus nuotéky stowy,
magistraliy ir i§vady ki pirmo miesto lietaus nuotéky
Sulinio keitimas ~104 m

mZ

641,34

641,34

w

Tambiiro dury keitimas, 3 vnt.

m2

8,81

8,81

Laiptinés lauko jé&jimo aikstelés remontas, pritaikant
nejgaliyjy poreikiams (pandusy pagal poreikj ir
galimybes jrengimas)

m2

13,50

13,50

Balkony stiklinimas PVC konstrukeija su stiklo paketu
paliekant balkony aptvérimus pagal vieningg projekta,
65 vnt.

460

460

Buty langy ir balkono dury keitimas. Angokra$¢iy
apdaila.

m2

94,20

94,20

Bendro naudojimo elektros instaliacijos keitimas -
pastato el. spintos atnaujinimas, naujy laidy, jungikliy
keitimas, paskirstymo dézuéiy, el. kabeliy keitimas nuo
riisio iki buty apskaitos spinty, buty apskaitos spinty
jrenginiy atnaujinimas (naujy automatuky-kirtikliy
irengimas), esamy Sviestuvy laiptinése ir bendro
naudojimo riisio patalpose keitimas LED $viestuvais ir
Jy valdymo jrangos jrengimas, laidy laiptinéje jleidimas }
i8skaptuotus griovelius (slépimas po tinku) ir t.t.

kompl.

Natiiralios traukos ventiliacijos kanaly valymas,
dezinfekavimas

buty sk.

45

45

Minirekuperatoriy butuose ir kitos paskirties patalpose
jrengimas ~9 vnt. (butai Nr. 43, 21 ir 19)

vnt.

10.

Fotovoltiniy saulés moduliy jégainés ant pastato
plok$cio stogo bendro naudojimo elektros energijos
reikméms jrengimas

kW

11.

Sildymo ir (ar) karSto vandens sistemy atnaujinimas
(modernizavimas) — dvivamzdé §ildymo sistema




Esamo $ilumos punkto keitimas nauju automatizuotu su
nepriklausoma Sildymo sistema ir kar§to vandens
ruoSimu (galia Sildymui 103 kW, kar§to vandens
ruoimui 226 kW)

11.2

Sildymo sistemos prietaisy keitimas

138

138

11.3

Termostatiniy radiatoriy voZtuvy montavimas kai
voZtuvai su automatiniu srauto ribojimu, kuriy
temperatiirinis reguliavimas nustatytas gamykli§kai nuo
16 iki 26°C;

vnt.

138

138

11.4

Sildymo sistemos vamzdyny stovy ir pajungimo
atvamzdziy keitimas

1100,40

1100,40

115

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny keitimas ir
naujos Siluminés izoliacijos ant jy jrengimas

246

246

11.6

Automatiniy balansiniy ventiliy su slégio perkry&io
reguliavimu jrengiamas ant §ildymo sistemos stovy

vnt.

27

27

11.7

UZdaromujy ventiliy ant §ildymo sistemos stovy
jrengimas

vnt.

87

87

11.8

Silumos kiekio dalikliy ant radiatoriy jrengimas ~135
vnt. su §ilumos kiekio dalikliy duomeny nuskaitymo
jrenginiais-koncentratoriais montuojamais laiptinése
(~15 vnt.) su ir centriniu duomeny surinkimo skydu (~1
vnt.).

vnt.

135

135

11.9

Kar$to vandens magistraliniy vamzdyny keitimas, ir
naujos Siluminés izoliacijos ant jy jrengimas

197,04

197,04

11.10

Kar§to vandens vamzdyny stovy ir pajutigimo
atvamzdziy keitimas

442,80

442,80

11.11

Ranksluoséiy dZiovintuvy keitimas

vnt.

45

1112

Termobalansiniy cirkuliacijos ventiliy su dezinfekcijos
moduliu ir termometru ant kar§to vandens tiekimo stovy
jrengimas

vnt.

11.13

UZdaromuyjy ventiliy ant kar§to vandens stovy jrengimas

vnt.

27

27

1L

KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

12.

Geriamojo vandens magistraliniy vamzdyny ir stovy
keitimas ~319,92 m , jvado keitimas. UZdaromyjy
ventiliy ant stovy jrengimas/ keitimas ~9 vnt.

m

319,92

319,92

12.

Buitiniy nuotéky magistraliniy vamzdyny, stovy ir
i§vady iki pirmojo miesto buitiniy nuotéky tinkly ulinio
keitimas ~297 m

297

297

Natilrinius matavimus atliko:

UAB ,,Terma Consult” inZinierius-konsultantas

UAB ,,Marijampolés buty fikis“

.

{para8as)

(paragas)

Donatas Barysa




Daugiabutis namas Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé

UAB "Marijampolés buty akis"

(uZ statinio techning prieZiiirg atsakingo asmens vardas, pavardé, organizacijos pavadinimas)

STATINIO VIZUALINES APZIUROS AKTAS

2021.07.01 Nr. AK 21/07-01/02

Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé

(sudarymo vieta)

Statinio adresas: Kauno g. 74, LT-68246 Marijampolé

ApZziiira — vizualiné

ApZitiros tikslas — jvertinti gyvenamojo namo atitvary (sieny, stogo, perdangy, langy, dury
ir kt.) ir inZineriniy tinkly fizing bukle (apZitiréti karSto, Salto, termofikacinio, lietaus
kanalizacijos, vandens nutekamyjy vamzdyny biikle) taip pat jvertinti buty, laiptiniy ir riisio

Pastebéti defektai, Rekomenduojami darbai
Eil. Nr.|ApZiuros tikslas| deformacijos, gedimai defektams pasalinti
1 2 3 4
1 |Sienos Sienos plyty miiro, Rekomenduojama apSiltinti sienas
(fasadinés) nefiltintos. Vietomis sienoje |iS iSorés
matosi jtrikimai.




Pamatai ir Pamatai betono bloky be Rekomenduojama apsiltinti

nuogrindos hidroizoliacijos. Ne visu cokolj vir§ grunto ir grunte
perimetru jrengta nuogrinda.

Stogas Stogas sutapdintas, danga Rekomenduojama apsiltintis

pakeista. Stogo perdanga
papildomai neapsiltinta.

stoga, pakeisti skardinimg




Langai ir 90 proc. langy ir balkono Rekomenduojama pakeisti
balkony durys  |dury butuose pakeisti PVC  |likusius senus mediniy rémy
butuose ir kitose |konstrukcijos langais su langus ir balkono duris

patalpose vienkameriu stiklo paketu.

Balkony ar Viso yra 65 balkony. I jy 16 |Rekomenduojama jstiklinti visus
lodZijy istiklinti $iuolaikine balkonus

laikanciosios stiklinimo konstrukcija

konstrukcijos

Risio perdanga

Grindys vir§ nesildomo riisio |Rekomenduojama apsiltinti riisio
patenkinamos biikés, lubas

perdangos jlinkiy
nepastebéta.




Langai ir lauko
durys laiptinése
ir kitose
bendrojo
naudojimo
patalpose

Laiptiniy ir riisio langai pakeisti.
Laiptinés ir j &jimo | riisi lauko
durys metalinés. Risio lauko
durys metalinés. Tambfiro durys
senos medineés.

Rekomenduojama pakeisti
tambiiro duris

Sildymo
inZinerinés
sistemos

Pastatas Sildosi centralizuotai i$
miesto Silumos tiekimo tinkly.
Silumos punktas su karsto
vandens ruo$imu. Sildymo
sistema vienvamzdé, radiatoriai
ketiniai ir plieniniai be
termostatiniy ventiliy. Sildymo
sistemos vamzdynai seni
nekeisti, stovai nesubalansuoti.

Rekomenduojama atnaujinti
$ildymo sistemg - vienvamzdeg
sildymo sistemg keisti |
dvivamzdg, su balansuoti stovus

'Y




Karsto vandens |Kar$tas vanduo ruoSiamas Rekomenduojama pakeisti karSto

inZinerinés Silumos punkte esan¢iame  |vandens tiekimo vamzdynus
sistemos ploksteliniame Silumokaityje.

Vamzdynai seni, tik atskiros

atkarpos pakeistos.

Vandentiekio Salto vandens tiekimo Rekomenduojama pakeisti Salto
inZinerinés vamzdynai ir stovai vandens tiekimo sistemos
sistemos nusidévéje. Atskiros atkarpos |vamzdynus

pakeistos.




Buitiniy nuoteky sistemos

11 |Nuoteky Rekomenduojama pakeisti
Salinimo magistraliniai vamzdynai ir  [nuotéky stovus ir magistralinius
inZinerinés stovai seni nusidévéje, vamzdynus.
sistemos vietomis atkarpomis pakeisti.

12 |Védinimo Védinimo sistema natiirali - |Rekomenduojama dezinfekuoti ir
inZinerinés kanaliné, patenkinamos i§valyti védinimo kanalus
sistemos biiklés. Kanaly angos

virtuvése ir san. mazge. Oro
pritekéjimas vyksta per
langus ir duris. Oras
natliraliai iSteka per
ventiliacijos kanalus.




13 |Elektros Bendro naudojimo elektros  |Rekomenduojama pakeisti bendro

bendrosios instaliacija (laidai, §viestuvai, |naudojimo elektros instaliacijos
inZinerinés jungtukai ir t.t.) laiptinéje ir  {jrengimus, esamus S$viestuvus
sistemos bendro naudojimo riisio pakeisti  LED tipo §viestuvus

patalpose susidévéjusi,
dauguma laidy al. netinkamo
skerspjiivio. Riisyje trikksta
apSvietimo, Sviestuvai
susidéveje, laidy tvirtinimas
silpnas.

14  |Liftai - -

15 |Laiptinés ir Laiptinés sieny, grindy ir luby|Rekomenduojama perdazyti
koridoriai apdaila patenkinamos biiklés. [sienas, lubas ir grindis

UAB ,,Terma Consult” inZinierius konsultan@%“s‘— " Donatas Barysa
(apZzitiros vykdytojo pareigos) (parasas)

UAB "Marijampolés buty tikis"
(apzitiros vykdytojo pareigos) (paraas)




Nr. KG-0018-00784

1lapas/ 2 lapu

Pastato (jo dahes) unikalus pastato numens_"___ 1897- OOOO 5010

Pastato (JO dahes) pasknrtls' Km gyvenamleﬂ pastatal (naman)

Pastato @ o'dahes) Sildomas plotas m?* 205460

* A++ klasé yra laikoma auks&iausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastata,
G kiasé nurodo energiSkai neefektyvy pastata

Nustatyta pastato (jo dalies)
energinio naudingumo

klasé:

Ska:cuuo;amosuos metmes rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) $ildomo ploto:

o Neatsmau;manmos pirmines energijos sanaudos, kWh/(mZ metax): 161,29
: v ‘ Atsmau;manmos plrmmesy energijos sgnaudos, kWh/(m7 metai): 160,71 .
" » Metmtu éfsmau;manc;os pirminés energijos sanaudy santykio su metmemlsm a8
neatsmau;mancxos pirminés energijos sagnaudomis verte, vnt.: ’
B Sllummés energijos sgnaudos pastatui Sildyti, KWh/(m?- metal)‘:”m 170,98
Sllummes energijos sanaudos pastatui vesinti, KWh/(m? metai): 0,90 L
N $n!ummes energuos sanaudos karstam bummam vandemm ruosti, kWh/(m* metai): 70,05
) Summes elektros energijos sanaudos, kWh/(m? metai): 20,87
' Elektros energijos sanaudos patalpy apsvietimui, kWh/(m#* metai): 4,05
O Pastato j aplinka imetamas COz kiekis, ké'éozl(mz metai). 35,28
?i Sertxﬁkav:mo eksperto pastabos:
o Sertifikato lsdavxmo data 2021-07-23 Sertifikato galiojimo terminas: 2031 -O7~23
o e e e o i o et
Sertifikatg iSdave o Donatas Barysa /;jtre.egatg

ekspertas o
P o —

P A—



PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0018-00784

2 lapas/ 2lapy

Pdstato ()o daues% un ka!us oastaic» numens 1847~0000~5m0

F’astato adreqas Kauno 9. 74, ’\Aarua*npc!eﬁ m., ’v‘lar gampoies sav

F‘astato go da!xes\ paskxms Kiti g yvenam!e; pasta.a! {namai}
Pastato go daheﬁ\ & !dcmas p!otas m” 2054 BG

wasia{o 1;0 rah( $) ene;gmm nauamgumo k;asra F

MET!NES ROD]KLIL} VERTES V!ENAM KVADRAT%NKAM METRU! ?ASTATO (JO BAL!ES) SILDOMG PLOTO:

Nwmmés neats naugsnané;os ptrmmes energi os sanaud&s kJ\!h/\m“ metas' ¥ 203,39
Atskaltinés neatsinaujinantios pirmines energijos sanaudos, KWh/(m* metas}‘; 288,78
Skatuuo;amcsvos neais;nauunarmas piMINgs energijos aanaudos kWh; (™ “netai}vzé 151,2‘“9
Skaitiuojamosios atsinaufinantios pirminés energijos sanaudos, th’ m* metaﬁ:f 160,71
Skaxmuojanwm metiniy atsinaujinandios pirmings ennrgsjcs sanaudu santykio su metzrem 1,48
n%tsmau;mancms pirmi res energuos sanaudomls vertd, vnt
Eﬁergqos saﬁaucios pastatm (jo dalsas} 51!dy'§1" ) Normings Afskaizméé ' Skaxbzuqamosxos
\Jeai nau;manmos pxrm;nes ensrgijos, k\l\ih/(ma meﬁa:}: 78,4/ 117(57 v ’ SD 38
Aimnaugmanc 03 b"s"rm nes éhe"féqos k\Nh/(?%w meta:}: . 111,14
energuos kth{m* metan}t e ﬂ() ’*’6 e e PSR

Normmes B S Y
e R 0‘,'?4
Atsxna&jinanéxos p;rmmés energr;as k\z'\./!*x/(n/rz meta:):w o ” - 028
Sumings energxfos,kvvh.(m* metas}:” ) 090
Enmguos sqnaudus karstam buxtmsam vandemu: mcst: o 'Néfméhes S Azskaxtmés '''' Skaiéeuqamosws
Neats nau;manczos psrmme:: energ!;os kth(m~ 'netai):‘ : 85,43 ‘02 22 3292
P ‘ ; 45 i
‘‘‘‘  Siumines energ ;os k‘fvhzgm* metax} 43 oz 653 /C} 05
Elektros energijos sanaudo&hlgﬁagtaie [ daiy;e) : Normmés 0 piskeitines Séiéfé:uo;amcssos
N?atsmau;cr ancxos pxrn*xnes er‘aergx;os sumineés s*gnaudcs kW‘U(m‘ metau:v 69&00 o ‘ BQ‘OG 48,01
g n% ssnaudos( : e g iok
. 3?3 ' 2060 0w
10 50 ...............

:::ﬂumos sati iniat S acm: ;}ata m*:

2‘354 n(}‘

&l sast:ms 1: Silumos tinkdai + pastato stmos punktas

Pastatus {;0 daixat) vesmtl naudo;amlg cra $a§danc ’rengmlq tspm u‘ st!doml piotas, kunucse ;xe naudo;amx.

Karsto bu:tmlo VaﬂdEﬂS rusimo ;ustemos irangos Mpas S‘E omi p oia; m2
s éai‘ms ‘1 Sﬂumas finklai + pas‘am silumos punmas ' T 205480
Pastato aplmka Emetamas CO: k;ekm «kg”QA(mZ metax) 35 28
Pastam Ua da«es) sandarumo skaidiavimo auon“enys kartai per va&arda.: 3 78

Nuorodes iésamesnei mfermacz;ai gauti apls pastato (o dalies)
ekonomidkai efekiyvy energinic naudingumo gerinima?’

Sertifikalo 3davimo data; 20210723

‘ 3
f’ . "

Sertifikato galivfimo ferminas:

Sertifikaly iSdave

ekspertas Donatas Barysa

VWY, beta,’i )2

www. atnaujinkousia it

Www.ana. i
2031-07-23

Atestato
Nr.0018



Pastatc energijos sgnaudy skaiiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0018-00784

£l Energijos sgnaudy apibidinimas . Bkaitiuojamosios energijos
Nr. . sanaudos kvadratiniame metre
pastato glidoemo ploto
per metus, KWh/(m?* metai)

1. . Silumos nuostoliai per ééstéto sienas” ‘ T a0
2. Silumos nuostoiiéi ’p”er’ pastato stoga® 18,59
3 Silumos riuostoliai per pastato perdangas kurios rzbojaa suigore* ‘0.00
4 S iumos nuostoha! per atttvaras kurios nbo;as; su giuntu o " o
4.1 - per grindis ant grunto® - 000
4.2 . per hgrsz_ontalsa: pakrasmuose apsﬂtmtéé g%z”ndls ant grunto - ’ G',bom
43 . per vertikaliai pakrasc.uose apsx ltintas grmdis ant grunio 0.00
44 . per vertikaliai ir horizontaliai pakrascxucse aps&itmtas grmdis ant grunto - 0,00
45 . per sxldomo rusm atitvaras kunos nbo;ass sU gruntu i 5,0(‘3‘
48 . per grindis vir§ vedinamy pogrmdzm , - 0,00
4.7 - per grmdxs virg nesn!cﬁomq v‘édmamu risiy* o o 9,08
5 Silumos nuostoliai per pastato langus, stog] ang ius. évxeblaﬂgfus rkitas 3873
skaidrias atitvaras®
6. Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris if vartus, nejskaitant nuostoliy 088
dél dury varstymo*
7 Silumos nuostoliai per pasté'io xiém us sziumm:u% tiltehus 21,22
8. Silumos nuostoliai dél pastato védinimo® S 047
9. Silumos nuostoliai del virénormiﬂes iZores oro infiltracijos” : 0,00
10. Silumos pmeke;xmae i i%ores pastato (50 danes) s;!dyﬁ?é zazkota:pm S 57,18
1 Vidiniai s;furﬁ;og;smskynmaz pasté%o (10 dahes} szidymo a;kotarpxu - o 48,91
12, Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (Jo dal ees) Sildymo Iankotarpr ' ” 7112
* kompensuoja aiiumos pr:teke;xmai 1§ iSores ir vidinial sﬁumo:; {Saiskyrimai
3. Sumings elektros energ jjos sanaudcs pastate 20,87
14 E'fméktros enerng”c;s éénaudos pata!pu apsweﬁmw S 4;65'
15, Silumines energz;os sanaudos karétam vandemux ruos‘u - 7005
1. Siluminés energuas sanaudes pastatul & dyt: - ! 170,98
17. 'S ium;}es energios sggnaudos pa&.tatus vesinti ' ’ ‘ 0,80

* silumines energngos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai.

Pastaty energinio naudingumo Atestato
sertifikavimo ekspertas :;ﬁi -Ponatas Barysa Nr.0018




Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0018-00784

Eil. Priemonés pastate (jo dalies) energiniam Siluminés energijos Siluraings energijos
Nr. naudingumui gerinti kigkis, kurj galima dalis nuo dabartiniu
sutaupyli pastato metu pastato

{jo dalies) sildomo (o dalies) suvartojamo
ploto kvadratiniame ' energijos kiekio, kurig
melre per metus, . galima sutaupyti
idiegus priemone,  © idiegus priemong
kWhi{m?*-metai) ‘

1 'Pastato sieny apssit mmas kao‘ vxsu szerzu sxiumos perdawmo - 5636 I 033
koeficientas amiktq reikalavimus C klases pastatui

2. Pastato stogy apéiltinimés, kad visy stdgq Silumos perdévimo 15,94 ‘ 0,09
koeficientas atit'ktq reikalavimus C klasés pastatui

Pastato perdargu kurios ri rbogasx su ;sore apsx!‘nmmas kad vxsu ' 6,00 - G,CD
perdangy, kurios ribojasi su iSore, llumos perdavimo
"koeficientas atitikly retkalavimus C klases pastatui

O3

4. Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad ju $ilumos - 000 0,00
‘ perdavimo koeficientas atmktq retkalavimus C klasés pastau
5. Horizontaliai pakrasomose apéi tlntu grmdq ant grunto 0,00 | 0.0

rapsiltinimas, kad jy Silumos perdawmc koeficienias atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

6. | Vertikalial pakrastivose apsiltinty grindy ant grunto ap$iltinimas, 0,00 0,00
“kad jy $ilumos perdavimo koeficlentas atitikty ratkalavimus C
"klasés pastatui
7. Vertikaligl ir horizontalial pakra&tiuose apsiltinty grindy ant 0,00 , 0,00
grunto apsiitinimas, kad jy silumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klases pastatu

8.  Sildomo risic atitvary, kurios ri‘bo;'asi su vgrunti,n é‘péiv{vtinimas,. - 000 0,60
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatu;

9. varmdu virg vedmamq pogrmdau apsxitammas kad | jU saiumos S ODO - {},OC}
perdavxmo koeficientas atitikty reikalavimus C klases pastaiux

. ?G.. Grmcq virg nes:idomu vedmamu tusxu aps: tmzmas kad u T 5:43 R 003
: Silumos perdavimo koeficientas atutlktz,; reikalavimus C klasés
pastatul

11.§Pastato langy kextsmas langafs atdmkanma;srevkaiavmusc . ?629 - 0,10
“Klasés pastatu;

12. ‘Pastaic: iSoriniy jélimo dury keitimas | durimis, atitinkan&iomis 0,46 - 0,00 »
re(kafavzmus C kiases pastatu:

13, Pastato karsto bustm io vandens ruaézmo sastemos ' 27,03' 0,18
rekonstravimas, kad $ilumingés energijos sanaudos kargtam
. vandeniul ruoti aiit%km reikalavimus C klases pastatui

14, Energuos sqnaudu sxidymur sutaupymas }e; pastato sddymo - OOO S ' DBG
sistema bty jrengta pagal reikalavxmus C kiasés pastatui

15. Mammaius Bllumings ﬁnergqos pastatus & dy‘a sutaupymas j@:gu , 110,62 ' o 085
. pastatas atitikiy C energinio naudingumo kase ir jo Sildymo
- sistema atitikty reikalavimus C Klasés pastatui

Pastaty ene{gmib néudingumo Atestaln
sertifikavimo ekspertas C;& s ... Donatas Barysa Nr.0048

S



Papildoma informacija

3 priedas prie sertifikato Nr. KG-0018-00784
{ neprivalomas )
i?asgéte {jo &éiy}é} n?isdbjama aﬁéibaujiaanﬁ energiia

Sildomas plotas (m®), kudame

Alsinaujinandi nargijos tipas, pan: i blidas ir §alting ! P ) "
tsinaujinandios energijos tipes, panaudojims hidas ir Saltinis naudejama atsinadjinant energija

nid ' - ‘ 0.0G

Pastaty energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas

Atestato
Nr.0018

&

. DONGEAS Barysa




AUKSTU PLANAI

Adresas: Kauno g. 74, Marijampolé

i

[ T

i

3 pav. Tipinis antfd;penkto aukito planas



